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S. Joao da Madeira
mara Municips

EDITAL

---José Nuno Vieira Vice-Presidente da Camara Municipal de S. Jodo da Madeira, faz

saber que :
Nos termos e para cumprimento do disposto no n°1 do artigo 17° do Decreto-Lei n°
306/2007 de- 27 de Agosto, procede-se divulgacédo dos resultados analiticos das
andlises efectuadas no émbito do PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Agua
para consumo humano em S. Jodo da Madeira, referente ao 2° trimestre de 1 de Abril
a 30 de Junho de 2023. : :

O relatério, com os resultados das andlises efectuadas, podera ser consultado no
gabinete de Atendimento ao Municipe da Camara Municipal ou na pagina do Municipio

na Internet em www.cm-sjm.pt/54.
---Municipio de S. Jodo da Madeira, 1 de Setembro de 2023

O Vice-Presidente da Camara unicipal

€ Nuno Vieira
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Parimetro (Unidades)

1,2-dicloroetano (pg/l)

Alfa-Total (Bg/l)

Aluminio (pg/l)

Amoénio (mg/l)

Antiménio (pg/l)

Arsénio (pg/l)

Bactérias coliformes (N/100ml)

Benzeno (pg/l)

Benzo(a)pireno (pg/l)

Beta-Total (Bg/l)

Boro (mg/l)

Bromatos (pg/l)

Cadmio (pg/l)

Calcio (mg/l)

Cheiro a 25°C (factor de diluigao)

Chumbo (pg/l)

Cianetos (pg/l)

Cloretos (mg/l)

Cloro residual (mg/l)

Clostridium perfringens (N/100ml)

Cobre (mg/Il)

Condutividade (uS/cm)

Cor (mg/l)

Crémio (pg/l)

Dose indicativa total (mSv/ano)

Dureza total (mg/I)

Enterococos (N/100ml)

Escherichia coli (N/100ml)

Ferro (pg/l)

Fluoretos (mg/I)

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/l)

Benzo(b)fluoranteno (ug/l)
Benzo(ghi)perileno (pg/l)
Benzo(k)fluoranteno (pg/l)
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l)

Magnésio (mg/l)

Manganés (ug/1)

Merctrio (pg/l)

Niquel (ug/I)

Nitratos (mg/l)

Nitritos (mg/I)

NGmero de colénias a 22°C (N/ml)

Namero de coldnias a 37°C (N/ml)

Oxidabilidade (mg/I)

Pesticidas -Total (pg/l)

Alacloro (pg/l)
Bentazona (pg/I)
Clorpirifos (pg/l)
Desetilterbutilazina (ug/I)
Dimetoato (pg/l)
Diurao (pg/l)

Metalaxil (pg/l)
Metolacloro (pg/l)
Terbutilazina (ug/l)
Ometoato (pg/l)
Imidaclopride (pg/l)
Metribuzina (pg/l)
Dimetenamida-P (pg/l)

pH (unidades de pH)

Raddo (Bq/l)

Sabor a 25°C (factor de dilui¢ao)

Selénio (pg/l)

Sédio (mg/1)

Sulfatos (mg/I)

Tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/l)
Tetracloroeteno (pg/l)
Tricloroeteno (pg/l)

Trihalometanos (pg/l)
Bromodiclorometano (ug/l)
Bromofdrmio (ug/l)
Cloroférmio (ug/l)
Dibromoclorometano (pg/l)
Turvagao (UNT)

Observacoes
Os Itados obtidos d que a

Legenda

VP - Valor

3,0
0,1
200
0,50
5,0

10
0
1,0

0,010
1,0
1,0
10,0
5,0

0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
6,5-9,5
500

N© de Andlises **
Paramétrico Agendadas Realizadas

CONCELHO DE SAO JOAO DA MADEIRA (Zona de Abastecimento : Geral)

% andlises
realizadas
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

01/ABR a 30/JUN/2023

Valores Obtidos N© de % cumprimento
Minimo  Méximo Andlises > VP do VP
<0,750 < 0,750 0 100
< 0,040 < 0,040 0 100
< 10,0 20,2 0 100
< 0,050 < 0,050 0 100

<410 <10 0 100

3,0 <3,0 0 100

0 0 0 100

<0,20 <0,20 0 100
< 0,0030 < 0,0030 0 100

0,018 0,019 0 100

<50 <5,0 0 100
< 0,08 < 0,08 0 100

5. 5,3 0 100

<1,0 <10 0 100

) <1,0 0 100

<10 <10 0 100

<10 20,1 0 100

0,18 0,8 0 100

0 0 0 100

0,009 0,059 0 100

195 253 0 100

<30 3% 0 100

<30 <30 0 100
< 0,10 < 0,10 0 100

235 31,6 0 100

0 0 0 100
0 0 0 100

<20 <20 0 100
< 0,20 < 0,20 0 100
< 0,02 < 0,02 0 100
< 0,02 < 0,02 0 100
< 0,02 < 0,02 0 100
< 0,02 < 0,02 0 100
< 0,02 < 0,02 0 100

3,47 4,55 0 100

<4,0 25,7 0 100
<0,010 <0,010 0 100

<20 <20 0 100

1.7 8,5 0 100

< 0,10 < 0,10 0 100

0 0 0 100
0 16 0 100
1 2,1 0 100
<0,025 <0,025 0 100

< 0,03 < 0,03 0 100
<0,025 <0,025 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100
< 0,03 < 0,03 0 100

6,60 7,60 0 100
< 10,0 32 0 100

<1 <1 0 100

<20 <20 0 100

46,1 54,4 0 100

<10 <10 0 100
< 0,30 2,42 0 100

0,23 2,24 0 100
< 0,10 0,18 0 100

74 8,84 0 100

0,42 1,11 0 100

4,29 4,31 0 100

0,27 0,28 0 100

21 3,16 0 100

<1,0 e o 0 100

da agua distribuida no concelho de Sao Jodo da Madeira est4 em conformidade com a legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto).Para informagdo mais detalhada sobre
estes resultados, por favor dirija-se ao nosso servico de atendimento.

* De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007 (Artigo 11.°),' alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro, a Aguas de S3o Jodo esté dispensada do controlo destes pardmetros (conservativos) na zona de SIM-ADN, uma vez que

esta é abastecida exclusivamente por gua adquirida & Aguas do Douro e Paiva. Os resultados destes pardmetros, relativos  referida zona, s3o da responsabilidade da Aguas do Douro e Paiva.



