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Caderno de Encargos 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o fornecimento 

e instalação de luminárias LED, com a designação “Eficiência Energética na IP de S. J. da 

Madeira- 3ª Fase”, nos termos do Código dos Contratos Públicos (doravante designado 

abreviadamente por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 

atual redação. 

2. O objeto do contrato abrange ainda os serviços de desinstalação de luminárias existentes, e 

de instalação das luminárias novas, nos locais indicados no mapa de intervenção (ficheiro 

CSV, KML ou SHP) em anexo ao presente Caderno de Encargos. 

3. O fornecimento compreende luminárias com as caraterísticas definidas no Capítulo VII do 

presente Caderno de Encargos. 

4. A proposta deve compreender a desinstalação, fornecimento e instalação de luminárias LED. 

Cláusula 2ª 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos. 

2. O contrato será celebrado por escrito. 

3. O contrato integra os seguintes elementos: 

a)  Os suprimentos dos erros e das omissões do presente Caderno de Encargos, 

identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido 

expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos prestados pelo adjudicatário sobre a proposta adjudicada. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 
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5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 3 e o clausulado do contrato 

e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

Cláusula 3ª 

Representantes das partes 

Cada uma das Partes obriga-se a nomear um representante responsável pelo acompanhamento 
da execução do contrato e que desempenhe o papel de interlocutor com a Parte contrária para 
os fins associados à execução do contrato.  

Cláusula 4ª 

Locais de fornecimento e instalação 

Os bens objeto do contrato devem ser fornecidos e instalados nos locais indicados pelo 
Município de São João da Madeira, de acordo com o previsto no Anexo II do presente Caderno 
de Encargos. 

Cláusula 5ª 

Prazo 

O contrato será executado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com os 
respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdura para além da cessação do contrato. 

 

Capítulo II 

Obrigações Contratuais 

 

Secção I 

Obrigações do adjudicatário 

 

Subsecção I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 6ª 

Obrigações principais do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 
Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 
adjudicatário as seguintes obrigações principais: 
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a) Obrigação de garantir o fornecimento e a instalação dos bens objeto do contrato 
com todos os seus elementos, permitindo a sua total operacionalidade, de acordo 
com o definido nas Cláusulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente 
Caderno de Encargos; 

b) Obrigação de garantir o fornecimento dos bens objeto do contrato, devidamente 
certificados; 

c) Obrigação de, imediatamente após a celebração do contrato, reunir com os técnicos 
do Município no sentido de se operacionalizar o fornecimento e instalação dos bens 
objeto do contrato, tendo em conta a sua natureza e o fim a que os mesmos se 
destinam; 

d) Obrigação de garantir o cumprimento das condições fixadas para a execução dos 
trabalhos; 

e) Obrigação de garantir a entrega, as condições do fornecimento, a conformidade e 
operacionalidade, a inspeção e testes dos bens objeto do contrato, bem como, 
sujeitar-se à fiscalização pelos técnicos do Município, pela EDP e/ou outra(s) 
entidade(s) que estas designarem para o efeito; 

f) Obrigação de prestar todas as informações solicitadas pelo Município de São João 
da Madeira; 

g) Obrigação de garantir a presença em reuniões de coordenação, sempre que 
solicitadas pelo Município de São João da Madeira; 

h) Obrigação de garantir um serviço de apoio/assistência técnica; 

i) Obrigação de garantia dos serviços identificados na sua proposta. 

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 
os meios humanos, materiais, informáticos e demais meios que sejam necessários e 
adequados o fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, bem como ao 
estabelecimento do sistema de organização indispensável à perfeita e completa execução 
das tarefas a seu cargo. 

Cláusula 7ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao Município de São João da Madeira os bens objeto 
do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos, previstos nas 
Cláusulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente Caderno de Encargos. 

2. Os bens objeto do contato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizador 
para os fins a que se destinam e dotado de todo o material de apoio necessário à sua entrada 
em funcionamento. 

3. O adjudicatário é responsável perante o Município de São João da Madeira por qualquer 
defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os 
bens lhe são entregues. 
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Cláusula 8ª 

Entrega e instalação dos bens objeto do contrato 

1. Os bens objeto do contrato devem ser fornecidos e instalados nos locais indicados pelo 
Município de São João da Madeira, de acordo como definido nas Cláusulas Técnicas e no 
Mapa de Quantidades, do presente Caderno de Encargos. 

2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto 
do contrato, todos os documentos em língua portuguesa e/ou inglesa, que sejam 
necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles. 

3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos 
documentos para o local de entrega bem como a respetiva instalação são da 
responsabilidade do adjudicatário. 

Cláusula 9ª 

Inspeção 

1. Efetuada a entrega e respetiva instalação dos bens objeto do contrato, o Município de São 
João da Madeira, por si ou através de terceiro por ele designado, no prazo de 10 (dez) dias, 
procede à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, 
respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas no Mapa de 
Quantidades em anexo ao presente caderno de encargos e se reúnem as características, 
especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos nas Cláusulas Técnicas e no 
Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem 
como outros requisitos exigidos por lei. 

2. Durante a fase de inspeção a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve prestar 
ao Município de São João da Madeira toda a cooperação e todos os esclarecimentos 
necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela, através de pessoas 
devidamente credenciadas para o efeito. 

Cláusula 10ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 

1. No caso da inspeção prevista na cláusula anterior não se comprovar a total operacionalidade 
dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no 
caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e 
requisitos técnicos definidos nas Cláusulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente 
caderno de encargos, o Município de São João da Madeira deve disso informar, por escrito, 
o adjudicatário. 

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo 
razoável que for determinado pelo Município de São João da Madeira, às reparações ou 
substituições necessárias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das 
exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo 
respetivo, o Município de São João da Madeira procede à realização de nova inspeção de 
aceitação, nos termos da cláusula anterior. 

Cláusula 11ª 

Aceitação dos bens 
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1. Caso a inspeção a que se refere a Cláusula 9ª comprovem a total operacionalidade dos bens 
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, e neles não 
sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações 
e requisitos técnicos definidos nas Cláusulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do 
presente caderno de encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar do final dos testes, um auto de receção, assinado pelos representantes do 
adjudicatário e do Município de São João da Madeira. 

2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse 
e da propriedade dos bens objeto do contrato para o Município de São João da Madeira, 
bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das 
obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário. 

3. A assinatura do auto a que se refere o n.º 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos 
ou de discrepâncias dos equipamentos objeto do contrato com as exigências legais ou com 
as características, especificações e requisitos técnicos previstos nas Cláusulas Técnicas e no 
Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos. 

Cláusula 12ª 

Garantia técnica luminárias LED 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens 
de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do 
contrato, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos a contar da data da assinatura auto de 
receção, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com 
características, especificações e requisitos técnicos definidos nas Cláusulas Técnicas e no 
Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos, que se revelem a partir da 
respetiva aceitação dos bens. 

2. A garantia prevista no número anterior abrange: 

a) O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes 
em falta; 

b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes; 

c) A reparação ou a substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou 
discrepantes; 

d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens 
reparados ou substituídos; 

e) O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes 
para o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a 
entrega das peças ou componentes em falta, reparados ou substituídos; 

f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega; 

g) A mão-de-obra; 

h) Os meios de elevação necessários. 

3. No prazo máximo de dois meses a contar da data em que o Município de São João da 
Madeira tenha detetado qualquer defeito ou discrepância, este deve notificar o 
adjudicatário, para efeitos da respetiva reparação. 
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4. A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de 
um prazo razoável fixado pelo Município de São João da Madeira e sem grave inconveniente 
para este último, tendo em conta a natureza dos bens e o fim a que os mesmos se destinam. 

5. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de má utilização, 
de uma utilização abusiva ou de negligência da entidade adjudicante, bem como todos os 
defeitos resultantes de fraude, ação de terceiros, de caso fortuito ou de força maior. 

6. Em caso de anomalia detetada no objeto de fornecimento, o adjudicatário compromete-se 
a intervir, sem prejuízo do direito ao pagamento dos honorários devidos se a anomalia 
resultar de facto não imputável ao adjudicatário. 

7. A garantia deverá cobrir quaisquer defeitos de conceção ou de fabrico, comprometendo-se 
o adjudicatário a suportar o custo de eventuais reparações ou a substituir o equipamento 
que se considere defeituoso, bem como danos ocasionais a terceiros por defeito dos 
aparelhos. 

 

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 

 

Cláusula 13ª 

Objeto do dever de sigilo 

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 
técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de São João da Madeira, de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas 
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 
direta e exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou 
que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido 
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

Cláusula 14ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorização expressa do Município 
de São João da Madeira, a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, 
sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à 
proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às 
pessoas coletivas. 

 

Secção II 

Obrigações do Município de São João da Madeira 
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Cláusula 15ª 

Preço contratual 

1. Pelo fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento 
das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de São 
João da Madeira deve pagar ao Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior não pode, em qualquer caso, ser superior a 
€613.207,55 (seiscentos e treze mil duzentos e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), ao 
qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

3. O referido preço inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 
esteja expressamente atribuída ao Município de São João da Madeira, nomeadamente 
todos os custos relativos a despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios 
humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios 
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, 
patentes ou licenças. 

Cláusula 16ª 

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pelo Município de São João da Madeira, nos termos da cláusula anterior, 
devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo Município de São João 
da Madeira das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da 
obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega e 
instalação dos bens objeto do contrato e a assinatura do auto de receção respetivo. 

3. Em caso de discordância por parte do Município de São João da Madeira, quanto aos valores 
indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou 
proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas 
através de transferência bancária. 

 

Capítulo III 

Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 17ª 

Penalidades Contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de São João da 
Madeira pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a 
fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 
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a) Pelo incumprimento de qualquer das obrigações previstas na cláusula 5.ª do 
presente caderno de encargos, até 5% do preço contratual. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, o Município de São 
João da Madeira pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20% do preço contratual. 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 
pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente ao bem objeto do 
contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolução. 

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de São João da Madeira tem 
em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa 
do adjudicatário e as consequências do incumprimento. 

5. O Município de São João da Madeira pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 
contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de São 
João da Madeira exija uma indemnização pelo dano excedente. 

Cláusula 18ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, 
a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de quaisquer das partes que 
resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitam 
a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou 
prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível 
contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 
determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 
adjudicatário, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 
dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 
sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário 
de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas 
legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 
propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 
incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 
sabotagem; 
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 
imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior. 

Cláusula 19ª 

Resolução por parte do Município de São João da Madeira 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previsto na lei, o Município 
de São João da Madeira pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o 
adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, 
designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na entrega e instalação dos bens objeto do contrato 
superior a 15 (quinze) dias ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso 
em determinada entrega excederá esse prazo; 

b) Sempre que se verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 55.º do CCP, 
nomeadamente as situações previstas nas alíneas b), d), e) e i). 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 
ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 
seja determinado pelo Município de São João da Madeira. 

Cláusula 20ª 

Resolução por parte do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode 
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais 
de seis meses ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros. 

2. O direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos da Cláusula 23ª. 

3. Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração 
enviada ao Município de São João da Madeira, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a 
receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, 
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 
prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao 
abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 

 

Capítulo IV 

Caução e seguros 
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Cláusula 21ª 

Caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato, nos termos do Programa do Concurso, pode ser executada pelo Município de São 
João da Madeira, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de 
quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo 
pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de 
penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na 
lei; 

2. A resolução do contrato pelo Município de São João da Madeira, não impede a execução da 
caução, contanto que para isso haja motivo; 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 
adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição, pelo valor existente antes dessa 
mesma execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do Município de São João 
da Madeira para esse efeito. 

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do n.º5 e n.º 6 do 
artigo 295.º do CCP. 

Cláusula 22ª 

Seguros 

1. O adjudicatário é responsável por todos e quaisquer riscos relativos à vida, à saúde e à 
integridade física das pessoas a seu cargo, bem como por todos os danos que possam 
inviabilizar ou prejudicar o fornecimento e instalação dos objetos do contrato, devendo para 
isso recorrer à cobertura através de contratos de seguros dos seguintes riscos: 

a) Responsabilidade Civil; 

b) A obrigação de indemnizar terceiros; 

c) Relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu cargo. 

2. O Município de São João da Madeira pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 
documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo 
o prestador de serviços fornecê-la dentro do prazo de 5 (cinco) dias. 

 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 23ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro. 
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Capítulo VI 

Disposições finais 

 

Cláusula 24ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes 
depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

Cláusula 25ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, 
para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 
comunicada à outra parte. 

Cláusula 26ª 

Contagem de prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

Cláusula 27ª 

Legislação aplicável 

Em tudo o que for omisso o presente caderno de encargos, observar-se-á o disposto no Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação e demais legislação aplicável. 
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Condições Técnicas do Caderno de Encargos 

Capítulo VII 

Cláusulas técnicas 

 

Cláusula 28ª 

Disposições gerais 

1. No contexto dos objetivos pretendidos com a intervenção prevista é do interesse da Câmara 
Municipal de São João da Madeira a otimização da tipologia dos aparelhos de iluminação, 
face ao existente no Concelho como um meio para a melhoria da gestão de ativos e por 
questões de coerência urbana com reflexos na melhoria do espaço público.  

2. Para tal, dá-se maior relevância a aparelhos de iluminação cujas características técnicas 
(design, construtivas, elétricas, mecânicas e fotométricas), cumpram os requisitos 
mencionados na Cláusula 29ª e 30ª.  

3. Do mesmo modo, a apresentação da documentação solicitada, deve ser coerente entre os 
diversos documentos, nomeadamente os dados técnicos mencionados, os quais farão parte 
do futuro processo de apoio á Gestão dos Ativos, quando da conclusão da Obra, sob pena 
de a Autarquia reservar-se o direito de não considerar os mesmos. 

Cláusula 29ª 

Avaliação técnica das luminárias 

1. Para as luminárias Tipo 1 (Projetor) terão que ser apresentados na proposta os seguintes 
documentos, nas condições seguintes: 

a) Ficha técnica do fabricante da luminária; 

b) Declaração de conformidade CE; 

c) Declaração de garantia das luminárias, para os equipamentos a fornecer, igual 

ou superior a 10 anos, em conformidade com o definido na Cláusula 12ª do 

presente Caderno de Encargos. Esta garantia terá que ser emitida pelo 

adjudicatário com suporte documental do fabricante em nome do Município, 

com referência mínima da identificação do procedimento, dos modelos 

propostos e do prazo de garantia. 

2. Para as luminárias Tipo 2 a 4 (projetores) terão que ser apresentados na proposta os 
seguintes documentos, nas condições seguintes: 

a) Ficha técnica do fabricante da luminária; 

b) Relatório de ensaio de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 100.000 horas de 

acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts≥85ºC; 

c) Documento de Qualificação emitido pela E-Redes, de acordo com DNT-C71-

411/N de equipamentos de iluminação pública não padronizados e de uso não 

corrente; 

d) Certificado ENEC da luminária completo, com todos os anexos; 
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e) Relatórios de ensaios e de fotometrias das luminárias, emitidos por laboratório 

acreditado de acordo com as normas ISO 17025 e EN 13032-4, para os modelos 

propostos; 

f) Declaração de garantia das luminárias, para os equipamentos a fornecer, igual 

ou superior a 12 anos, em conformidade com o definido na Cláusula 12ª do 

presente Caderno de Encargos. Esta garantia terá que ser emitida pelo 

adjudicatário com suporte documental do fabricante em nome do Município, 

com referência mínima da identificação do procedimento, dos modelos 

propostos e do prazo de garantia. 

3. Para a luminária Tipo 5 (viária) terá que ser apresentado na proposta os seguintes 
documentos, nas condições seguintes: 

a) Ficha técnica do fabricante da luminária; 

b) Relatório de ensaio de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 100.000 horas de 

acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts≥85ºC; 

c) Documento de Qualificação emitido pela E-Redes, de acordo com DNT-C71-

411/N de equipamentos de iluminação pública não padronizados e de uso não 

corrente; 

d) Certificado ENEC da luminária completo, com todos os anexos; 

e) Certificado ENEC+ da luminária; 

f) Declaração de conformidade CE; 

g) Relatórios de ensaios e de fotometrias das luminárias, emitidos por laboratório 

acreditado de acordo com as normas ISO 17025 e EN 13032-4; 

h) Declaração de garantia das luminárias, para os equipamentos a fornecer, igual 

ou superior a 12 anos, em conformidade com o definido na Cláusula 12ª do 

presente Caderno de Encargos. Esta garantia terá que ser emitida pelo 

adjudicatário com suporte documental do fabricante em nome do Município, 

com referência mínima da identificação do procedimento, dos modelos 

propostos e do prazo de garantia. 

4. Para as luminárias Tipo 6 a 10 (viárias) terão que ser apresentados na proposta os seguintes 
documentos, nas condições seguintes: 

a) Ficha técnica do fabricante da luminária; 

b) Relatório de ensaio de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 100.000 horas de 

acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts≥85ºC; 

c) Documento de Qualificação emitido pela E-Redes, de acordo com o DMA-C71-

111/N de 2017 e Documento de Qualificação emitido pela E-Redes, de acordo 

com DNT-C71-411/N de equipamentos de iluminação pública não padronizados 

e de uso não corrente; 

d) Certificado ENEC da luminária completo, com todos os anexos; 

e) Certificado ENEC+ da luminária; 

f) Declaração de conformidade CE; 

g) Relatórios de ensaios e de fotometrias das luminárias, emitidos por laboratório 

acreditado de acordo com as normas ISO 17025 e EN 13032-4, para os modelos 
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e curvas fotométricas utilizados nos cálculos luminotécnicos apresentados para 

cada perfil tipo; 

h) Apresentar relatório em pdf relativo aos cálculos luminotécnicos, para cada um 

dos perfis de via tipo apresentados no anexo I, respeitando os requisitos 

fotométricos e a eficiência mínima das luminárias dados pelas condições da 

Cláusula 31ª do presente Caderno de Encargos; 

i) Declaração de garantia das luminárias, para os equipamentos a fornecer, igual 

ou superior a 12 anos, em conformidade com o definido na Cláusula 12ª do 

presente Caderno de Encargos. Esta garantia terá que ser emitida pelo 

adjudicatário com suporte documental do fabricante em nome do Município, 

com referência mínima da identificação do procedimento, dos modelos 

propostos e do prazo de garantia. 

5. Para a luminária Tipo 11 (decorativa) terão que ser apresentados na proposta os seguintes 
documentos, nas condições seguintes: 

a) Ficha técnica do fabricante da luminária; 

b) Relatório de ensaio de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 100.000 horas de 

acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts≥85ºC; 

c) Documento de Qualificação emitido pela E-Redes, de acordo com o DMA-C71-

111/N de 2017 e Documento de Qualificação emitido pela E-Redes, de acordo 

com DNT-C71-411/N de equipamentos de iluminação pública não padronizados 

e de uso não corrente; 

d) Declaração de conformidade CE; 

e) Relatórios de ensaios e de fotometrias das luminárias, emitidos por laboratório 

acreditado de acordo com as normas ISO 17025 e EN 13032-4, para os modelos 

propostos; 

f) Declaração de garantia das luminárias, para os equipamentos a fornecer, igual 

ou superior a 12 anos, em conformidade com o definido na Cláusula 12ª do 

presente Caderno de Encargos. Esta garantia terá que ser emitida pelo 

adjudicatário com suporte documental do fabricante em nome do Município, 

com referência mínima da identificação do procedimento, dos modelos 

propostos e do prazo de garantia. 

Cláusula 30ª 

Especificações das luminárias 

1. As especificações mecânicas, elétricas e óticas das luminárias a considerar para avaliação 
técnica da proposta deverão ser as seguintes: 

a) Luminária do Tipo 1 – Modelo JOL PRO 11LED 393A 80W da JOLEC ou equivalente: 
i. Potência nominal máxima: 80 W; 

ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 6.500 lm; 
iii. Temperatura de cor: 4000K ± 300K; 
iv. Ângulo: 40º e/ou 60º; 
v. Corpo integralmente em alumínio; 

vi. Superfície com revestimento anticorrosivo, em RAL 7045;  
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vii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 e 
IK08; 

viii. A luminária deve estar preparada para fixação por lira regulável; 
ix. Acessório anti encandeamento; 
x. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo ≥50.000 horas; 

xi. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 
xii. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 

xiii. Classe de Proteção II; 
xiv. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 

elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xv. Proteção contra sobretensões de 10kV externo ao driver do tipo SPD. 

b) Luminária do Tipo 2 - Modelo NEOS 1 24LEDs 500mA 38W da Schréder ou 
equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 500mA: 38 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 4.300 lm; 

iii. Lente: 5117AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio injetado a alta pressão 

EN AC 47100 de acordo com a norma EN 1706, que permite uma elevada 
dissipação térmica, não sendo admitidas peças plásticas em contacto com 
o exterior; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm e pintura extra 
plus; 

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 5mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK08 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Deve permitir a montagem através de um garfo de fixação em aço 
galvanizado por imersão a quente de acordo com ISO 1461, que possui um 
disco graduado que permite a regulação precisa da inclinação no local entre 
-115° e +160°: 

x. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xi. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de dez tipos de 
lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xii. ULOR máximo de 1%; 
xiii. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 
xiv. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xv. Classe de Proteção I; 

xvi. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  
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 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xvii. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xviii. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 

xix. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

c) Luminária do Tipo 3 - Modelo NEOS 3 64LEDs 500mA 103W 5121AS da Schréder 
ou equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 500mA: 103 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 9.900 lm; 

iii. Lente: 5121AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio injetado a alta pressão 

EN AC 47100 de acordo com a norma EN 1706, que permite uma elevada 
dissipação térmica, não sendo admitidas peças plásticas em contacto com 
o exterior; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm e pintura extra 
plus; 

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 5mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK08 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Deve permitir a montagem através de um garfo de fixação em aço 
galvanizado por imersão a quente de acordo com ISO 1461, que possui um 
disco graduado que permite a regulação precisa da inclinação no local entre 
-115° e +160°: 

x. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xi. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de dez tipos de 
lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xii. ULOR máximo de 1%; 
xiii. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 
xiv. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xv. Classe de Proteção I; 

xvi. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 
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xvii. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xviii. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 

xix. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

d) Luminária do Tipo 4 - Modelo NEOS 3 64LEDs 500mA 103W 5139AS da Schréder 
ou equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 500mA: 103 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 9.900 lm; 

iii. Lente: 5139AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio injetado a alta pressão 

EN AC 47100 de acordo com a norma EN 1706, que permite uma elevada 
dissipação térmica, não sendo admitidas peças plásticas em contacto com 
o exterior; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm e pintura extra 
plus; 

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 5mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK08 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Deve permitir a montagem através de um garfo de fixação em aço 
galvanizado por imersão a quente de acordo com ISO 1461, que possui um 
disco graduado que permite a regulação precisa da inclinação no local entre 
-115° e +160°: 

x. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xi. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de dez tipos de 
lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xii. ULOR máximo de 1%; 
xiii. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 
xiv. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xv. Classe de Proteção I; 

xvi. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xvii. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
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com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xviii. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 

xix. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

e) Luminária do Tipo 5 – Modelo CITEA NG2 MINI 40LEDs 400mA 55W da Schréder 
ou equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 400mA: 55 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 6.600 lm; 

iii. Lente: 5303AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm;  

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 4mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK10 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. A luminária deve permitir várias soluções de fixação para as diferentes 
configurações existentes; 

x. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xi. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de quatro tipos 
de lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xii. Luminária preparada para funcionar a uma temperatura ambiente Ta≥45˚C; 
xiii. ULOR máximo de 1%; 
xiv. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 
xv. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 

xvi. Classe de Proteção II; 
xvii. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 

elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xviii. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xix. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 
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xx. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

f) Luminária do Tipo 6 – Modelo TECEO S 16LEDs 700mA 37W da Schréder ou 
equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 700mA: 37 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 4.100 lm; 

iii. Lente: 5244AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm;  

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 4mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK09 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Preparada para incorporação de sistema de telegestão por NEMA socket de 
7 pinos, de acordo com a norma ANSI C136.10 e C136.41. Esta deverá estar 
protegida com um shorting cap para conferir a estanquicidade da luminária;  

x. A luminária deve permitir a montagem vertical ou lateral através de peça 
universal em liga de alumínio injetado que permite a fixação a tubo com 
diâmetros de 42-60mm ou 76mm, com sistema de fixação que permite o 
ajuste da inclinação de 0˚ a +10˚ na montagem vertical e de 0˚ a +15˚ na 
montagem lateral. A regulação é efetuada na própria luminária em 
incrementos de 5˚, sem recurso a peças adicionais; 

xi. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xii. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de quatro tipos 
de lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xiii. Luminária preparada para funcionar a uma temperatura ambiente Ta≥45˚C; 
xiv. ULOR máximo de 1%; 
xv. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 

xvi. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xvii. Classe de Proteção II; 

xviii. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xix. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xx. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 
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xxi. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

g) Luminária do Tipo 7 – Modelo TECEO S 24LEDs 700mA 54W da Schréder ou 
equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 700mA: 54 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 6.100 lm; 

iii. Lente: 5137AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm;  

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 4mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK09 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Preparada para incorporação de sistema de telegestão por NEMA socket de 
7 pinos, de acordo com a norma ANSI C136.10 e C136.41. Esta deverá estar 
protegida com um shorting cap para conferir a estanquicidade da luminária;  

x. A luminária deve permitir a montagem vertical ou lateral através de peça 
universal em liga de alumínio injetado que permite a fixação a tubo com 
diâmetros de 42-60mm ou 76mm, com sistema de fixação que permite o 
ajuste da inclinação de 0˚ a +10˚ na montagem vertical e de 0˚ a +15˚ na 
montagem lateral. A regulação é efetuada na própria luminária em 
incrementos de 5˚, sem recurso a peças adicionais; 

xi. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xii. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de quatro tipos 
de lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xiii. Luminária preparada para funcionar a uma temperatura ambiente Ta≥45˚C; 
xiv. ULOR máximo de 1%; 
xv. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 

xvi. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xvii. Classe de Proteção II; 

xviii. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xix. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xx. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 
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xxi. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

h) Luminária do Tipo 8 – Modelo TECEO 1 32LEDs 700mA 75W 5245AS da Schréder 
ou equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 700mA: 75 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 8.100 lm; 

iii. Lente: 5245AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm;  

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 4mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK08 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Preparada para incorporação de sistema de telegestão por NEMA socket de 
7 pinos, de acordo com a norma ANSI C136.10 e C136.41. Esta deverá estar 
protegida com um shorting cap para conferir a estanquicidade da luminária;  

x. A luminária deve permitir a montagem vertical ou lateral através de peça 
universal em liga de alumínio injetado que permite a fixação a tubo com 
diâmetros de 42-60mm ou 76mm, com sistema de fixação que permite o 
ajuste da inclinação de 0˚ a +10˚ na montagem vertical e de 0˚ a +15˚ na 
montagem lateral. A regulação é efetuada na própria luminária em 
incrementos de 5˚, sem recurso a peças adicionais; 

xi. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xii. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de quatro tipos 
de lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xiii. Luminária preparada para funcionar a uma temperatura ambiente Ta≥45˚C; 
xiv. ULOR máximo de 1%; 
xv. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 

xvi. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xvii. Classe de Proteção II; 

xviii. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xix. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xx. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 
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xxi. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

i) Luminária do Tipo 9 – Modelo TECEO 1 32LEDs 700mA 75W 5248AS da Schréder 
ou equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 700mA: 75 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 8.100 lm; 

iii. Lente: 5248AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm;  

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 4mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK09 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Preparada para incorporação de sistema de telegestão por NEMA socket de 
7 pinos, de acordo com a norma ANSI C136.10 e C136.41. Esta deverá estar 
protegida com um shorting cap para conferir a estanquicidade da luminária;  

x. A luminária deve permitir a montagem vertical ou lateral através de peça 
universal em liga de alumínio injetado que permite a fixação a tubo com 
diâmetros de 42-60mm ou 76mm, com sistema de fixação que permite o 
ajuste da inclinação de 0˚ a +10˚ na montagem vertical e de 0˚ a +15˚ na 
montagem lateral. A regulação é efetuada na própria luminária em 
incrementos de 5˚, sem recurso a peças adicionais; 

xi. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xii. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de quatro tipos 
de lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xiii. Luminária preparada para funcionar a uma temperatura ambiente Ta≥45˚C; 
xiv. ULOR máximo de 1%; 
xv. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 

xvi. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xvii. Classe de Proteção II; 

xviii. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xix. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xx. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 
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xxi. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

j) Luminária do Tipo 10 – Modelo TECEO 1 48LEDs 700mA 108W da Schréder ou 
equivalente: 

i. Potência nominal máxima a 700mA: 108 W; 
ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 11.400 lm; 

iii. Lente: 5248AS ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Corpo integralmente constituído por liga de alumínio; 

vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 
de poliéster em RAL 7045, com espessura mínima de 60µm;  

vii. O difusor é em vidro liso plano e temperado, extra claro, com 4mm de 
espessura mínima; 

viii. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK09 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

ix. Preparada para incorporação de sistema de telegestão por NEMA socket de 
7 pinos, de acordo com a norma ANSI C136.10 e C136.41. Esta deverá estar 
protegida com um shorting cap para conferir a estanquicidade da luminária;  

x. A luminária deve permitir a montagem vertical ou lateral através de peça 
universal em liga de alumínio injetado que permite a fixação a tubo com 
diâmetros de 42-60mm ou 76mm, com sistema de fixação que permite o 
ajuste da inclinação de 0˚ a +10˚ na montagem vertical e de 0˚ a +15˚ na 
montagem lateral. A regulação é efetuada na própria luminária em 
incrementos de 5˚, sem recurso a peças adicionais; 

xi. Garantia de um nível mínimo de manutenção de fluxo do LED L90B10 às 
100.000 horas de acordo com o normativo LM80/TM21 para um Ts=85ºC; 

xii. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de quatro tipos 
de lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xiii. Luminária preparada para funcionar a uma temperatura ambiente Ta≥45˚C; 
xiv. ULOR máximo de 1%; 
xv. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 

xvi. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
xvii. Classe de Proteção II; 

xviii. A luminária deve conter seccionador fusível, conforme DMA-C71-111/N e 
elemento fusível de acordo com: 

 Fusível de 6 A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias até 100W;  

 Fusível de 10A, tamanho 10x38 conforme DMA-C63-201, para 
luminárias superiores ou iguais a 100W; 

xix. Fator de potência da luminária de acordo com a DMA-C71-111/N NOV 2017 
EDIÇÃO:4, REVISÃO: 1 - “não deve ser inferior a 0,90 e deve estar de acordo 
com o estipulado na secção 9 da EN 62384. No caso do driver permitir 
regulação de fluxo, o fator de potência não deve ser inferior a 0,8 para uma 
redução, até 40% da sua potência nominal”. 

xx. Proteção contra sobretensões externo ao driver do tipo SPD. O SPD a 
considerar deverá ser do Tipo 3, com sinalizador de funcionamento, 
considerando um nível de proteção (F-N) ≤1,5kV, uma corrente de descarga 
máxima (8/20) de 10 kA e uma tensão de circuito aberto de 10kV; 
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xxi. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 
patamares. 

k) Luminária do Tipo 11 – Modelo Zela 700mA 39W da Schréder ou equivalente: 
i. Potência nominal máxima a 700mA: 39 W; 

ii. Fluxo luminoso Global mínimo (Ta=25ºC): 3.000 lm; 
iii. Lente: 6303SY ou equivalente; 
iv. Temperatura de cor: 3000K ± 300K; 
v. Base constituída em liga de alumínio injetado a alta pressão EN AC 47100 

de acordo com a norma EN 1706; 
vi. Acabamento com utilização do processo de pintura eletrostática, com tinta 

de poliéster em cor AKZO900 ou equivalente, com espessura mínima de 
60µm; 

vii. Difusor em policarbonato, com proteção contra a ação da radiação 
ultravioleta; 

viii. Resistência à vibração de acordo com norma IEC 60068-2-6 para fixação 
vertical a tubos com diâmetro de 60mm ou 76mm; 

ix. A luminária deve permitir a fixação vertical a tubo com diâmetros de 60mm 
ou 76mm; 

x. Sistema robusto, resistente a choques e vibrações, com no mínimo IP66 
(bloco ótico, compartimento de acessórios e de ligação à rede) e IK10 
(integral), de acordo com a norma EN60598 e EN 62262 respetivamente; 

xi. Várias distribuições fotométricas disponíveis, com mínimo de dez tipos de 
lentes diferentes que permite adaptação às características específicas do 
local; 

xii. Tempo de vida útil superior a 100.000 horas (L90 de acordo com o 

normativo LM80/TM21 para um Ts≥85ºC); 
i. Iluminação indireta; 

ii. Índice de restituição cromática: IRC ≥70; 
iii. Tensão de funcionamento: 230 V, 50Hz; 
iv. Classe de Proteção I; 
v. Elevado fator de potência (>0,9 á carga máxima); 

vi. Proteção contra sobretensões de 10kV externo ao driver; 
vii. O driver deverá possuir memória, permitir regulação autónoma de 5 

patamares. 

2. Em caso de dúvida, o Município reserva-se no direito de solicitar amostras de cada tipo de 
luminária com a configuração exata a fornecer, para realização de testes e ensaios de 
aceitação em laboratório acreditado definido pelo Município. Os custos dos ensaios serão 
suportados pelo concorrente. 

Cláusula 31ª 

Requisitos luminotécnicos e de eficiência 

1. A cada perfil tipo apresentado no ANEXO I, está associada a luminária a instalar nesse tipo 
de via, de acordo com a classificação dada segundos os requisitos do DREEIP e pelas normas 
CIE 115:2010 e EN13201.  

2. Para avaliação da qualidade das luminárias, devem ser apresentados cálculos 
luminotécnicos em formato dlx, para cada um dos perfis de via tipo apresentados no anexo 
I, respeitando no mínimo os parâmetros fotométricos e eficiência das luminárias propostas 
em lm/W de acordo com a tabela seguinte: 
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Luminária 
Tipo 

Potência 
nominal 

máxima (W) 

Fluxo útil 
mínimo 

(lm) 

Classificação 
da via 

(DREEIP) 

Perfil 
tipo 

Lm 
(cd/m2) 

[mín] 

U0 
[mín] 

UI 
[mín] 

TI (%) 
[máx] 

Em 
[lx] 

min. 

Emin 
[lx] 

min. 

Emin 
(semi-cil.) 
[lx] min. 

SR 
mín 

6 37W a 700mA 4.100 M5 1 0,50 0,35 0,40 15    0,30 

7 54W a 700mA 6.100 M5 2 0,50 0,35 0,40 15    0,30 

9 75W a 700mA 8.100 M4 3 0,75 0,40 0,60 15    0,30 

10 108W a 700mA 11.400 M3 4 1,00 0,40 0,70 15    0,30 

3. Nos cálculos luminotécnicos deve observar-se o seguinte: 

a. Fator de manutenção a utilizar deve ser de 0,90; 
b. Os fluxos úteis da luminária e curvas fotométricas devem ser os mesmos comprovados 

pelo relatório de ensaios e fotometrias, exigido na Cláusula 299ª e não o fluxo total dos 
LEDs; 

c. Os valores máximos e mínimos apresentados devem ser cumpridos e o seu não 
cumprimento é motivo de exclusão. 

 

Cláusula 2ª 

Regulação de fluxo 

1. O sistema de regulação das luminárias deverá estar programado de fábrica para os níveis 
definidos nas condições técnicas para cada tipo de via e de acordo com o especificado nos 
mapas de obra. A tabela a seguir apresenta o perfil base da regulação de fluxo. 

Horário  Perfil 
17h00* - 22h00 100% 

22h00 – 0h00 80% 
0h00 – 6h00** 50% 

* arranque da IP 
** desligar da IP 

2. As luminárias a instalar devem ter a possibilidade de regulação de fluxo no estaleiro da obra, 
na eventualidade do município decidir alterar o fluxo e programação de fábrica das 
luminárias em alguns locais e sempre que se justifique. Nesse sentido o executante deve 
disponibilizar o programador, interface, software e computador para esse efeito, caso seja 
necessário recorrer a programação por software para a regulação de fluxo.  

 

 

 

São João da Madeira, … de … de 2022 

_________________________________________ 

( …………) 
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ANEXO I 

Perfis tipo para Cálculo Luminotécnico 
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ANEXO III 

Mapa de intervenção 

PT WGS84 X WGS84 Y Morada Qtd Luminaria tipo Lampada Potencia Lampada CE Tipo 

SJM0023 -8,48962 40,89865 Praça 25 de Abril 5 Especial Sódio 70 Tipo 1 

SJM0008 -8,47914 40,8984 Rua Macieira de Sarnes 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0008 -8,47876 40,89859 Rua Macieira de Sarnes 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0008 -8,47838 40,89879 Rua Macieira de Sarnes 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0008 -8,47802 40,89897 Rua Macieira de Sarnes 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0008 -8,47766 40,89916 Rua Macieira de Sarnes 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0008 -8,4773 40,89924 Rua Macieira de Sarnes 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0008 -8,47742 40,89938 Rua Macieira de Sarnes 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48597 40,88394 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48562 40,88413 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48536 40,88434 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48508 40,88454 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48478 40,88472 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48445 40,88487 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48411 40,885 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48378 40,88511 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48337 40,88525 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48302 40,88538 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48266 40,8855 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48231 40,88563 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48197 40,88578 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48167 40,88598 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,4814 40,88619 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48113 40,8864 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48086 40,88661 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,4806 40,88681 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48033 40,88703 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0010 -8,48006 40,88724 Rua de Fundões 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,47939 40,89848 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,47959 40,89869 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,47973 40,89893 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,47985 40,89913 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48 40,89939 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48018 40,89968 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48029 40,89986 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48042 40,9001 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48056 40,90034 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48069 40,90068 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48071 40,90099 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48135 40,90398 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,48138 40,90375 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,48134 40,90352 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 
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SJM0016 -8,48126 40,90328 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,48119 40,90307 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,4811 40,90282 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0016 -8,48101 40,90257 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48091 40,9023 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48083 40,90204 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48079 40,90178 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48076 40,90153 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0016 -8,48073 40,90134 Av. 1º de Maio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0021 -8,49725 40,8902 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49694 40,89029 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49665 40,89037 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49629 40,89046 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49589 40,89057 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49556 40,89066 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49523 40,89075 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,4949 40,89084 Rua Dr. Cerqueira Vasconcelos 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49742 40,89066 Praça da República 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0021 -8,49773 40,89059 Praça da República 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48457 40,90507 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48421 40,90506 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48385 40,90505 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48351 40,90502 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48318 40,90491 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48288 40,90477 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48257 40,90462 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48227 40,90448 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0023 -8,48197 40,90432 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0028 -8,47786 40,89376 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47794 40,89393 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47795 40,89421 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47816 40,89443 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47849 40,89457 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47885 40,8946 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47956 40,89461 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47974 40,89485 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47917 40,89449 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47935 40,89429 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47979 40,89464 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47958 40,89436 IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47838 40,89273 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47858 40,89299 IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47877 40,89327 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47939 40,89409 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 
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SJM0028 -8,47814 40,89387 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47837 40,89373 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47855 40,89371 Av. da Liberdade 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47884 40,89374 IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47936 40,8936 IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,4796 40,89346 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47984 40,89337 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47979 40,89311 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47959 40,89287 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47924 40,89281 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47897 40,89291 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47887 40,89311 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47892 40,89284 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,4786 40,89279 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47843 40,89253 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,48002 40,89355 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47918 40,89381 IC2 2 Especial Mercúrio 400 Tipo 10 

SJM0028 -8,47897 40,89354 Acesso IC2 2 Especial Mercúrio 400 Tipo 10 

SJM0028 -8,4788 40,89358 IC2 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0028 -8,47973 40,89382 IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47942 40,89378 IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47921 40,89457 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0028 -8,47844 40,89354 Av. da Liberdade 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 10 

SJM0038 -8,49746 40,89335 Rua do Poder Local 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0038 -8,4979 40,89324 Rua do Poder Local 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0038 -8,49814 40,89354 Rua do Poder Local 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0038 -8,49792 40,8936 Rua do Poder Local 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0041 -8,47979 40,90811 Trav. da Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0041 -8,47945 40,90811 Trav. da Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0041 -8,4791 40,90807 Trav. da Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48084 40,90602 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48077 40,90622 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,4807 40,90647 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48062 40,90671 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48054 40,90696 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48046 40,90721 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48037 40,90745 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,4803 40,9077 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48093 40,90573 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48102 40,9055 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48109 40,90525 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48117 40,90501 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48126 40,90477 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0045 -8,48134 40,90452 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 
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SJM0054 -8,48022 40,90794 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0118 -8,48812 40,8799 Rua Visconde de S. João da Madeira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0118 -8,48806 40,88022 Rua Visconde de S. João da Madeira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0118 -8,48805 40,88056 Rua Visconde de S. João da Madeira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0118 -8,48803 40,8809 Rua Visconde de S. João da Madeira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0118 -8,48803 40,88124 Rua Visconde de S. João da Madeira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0001 -8,4945 40,90431 Rua Guerra Junqueiro 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0001 -8,4946 40,90409 Rua Guerra Junqueiro 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48897 40,88587 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48883 40,88571 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48866 40,8855 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48849 40,88525 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48846 40,88594 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48835 40,88506 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48827 40,8857 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48819 40,88486 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48814 40,8857 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48812 40,88591 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48812 40,88545 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48811 40,88623 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48808 40,88604 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48804 40,88475 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,488 40,8845 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48792 40,88597 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48789 40,88469 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48788 40,88431 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48781 40,88621 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48779 40,88412 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48773 40,88602 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48772 40,88585 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48772 40,88392 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48772 40,88476 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,4877 40,88551 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48769 40,8837 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48768 40,88352 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48768 40,88312 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48767 40,8833 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48765 40,88524 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48763 40,88568 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48762 40,88579 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48759 40,88495 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48757 40,8854 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48753 40,88466 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48752 40,88371 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 
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SJM0009 -8,48752 40,88512 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48747 40,88437 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48745 40,88482 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48741 40,8841 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48741 40,88578 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48739 40,88454 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48736 40,8833 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48735 40,88357 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48734 40,88377 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48734 40,88425 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48727 40,88396 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48722 40,88343 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48721 40,88371 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48717 40,88575 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48705 40,88397 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48693 40,88571 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0009 -8,48682 40,88398 Trav. Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48627 40,8843 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48606 40,88421 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48593 40,88421 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48582 40,88424 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48571 40,88428 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48564 40,88454 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48561 40,88432 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48558 40,88447 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48554 40,88468 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48551 40,88438 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,4855 40,88458 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0010 -8,48547 40,8845 Rua de Fundões 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0012 -8,49172 40,90186 Rua Alão de Morais 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0012 -8,49171 40,90222 Rua Alão de Morais 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0014 -8,48662 40,90819 Rua das Águas - loteamento 1 Rural aberta Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0014 -8,48709 40,908 Rua das Águas - loteamento 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48554 40,88595 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48542 40,88535 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,4852 40,88602 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48509 40,88545 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,485 40,88575 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48489 40,88612 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48475 40,88555 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48458 40,88626 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48442 40,88565 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48414 40,88601 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48396 40,88577 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 
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SJM0020 -8,48378 40,88554 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0020 -8,48359 40,88532 Rua das Comunidades Europeias 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0023 -8,48238 40,90761 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48219 40,90761 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48202 40,9076 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,4818 40,90748 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48162 40,90755 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48297 40,9084 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48267 40,90837 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48267 40,90837 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48263 40,90838 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48263 40,90838 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48262 40,90794 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48254 40,9077 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0023 -8,48262 40,90774 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48262 40,90784 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48263 40,90802 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48262 40,90813 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48263 40,90821 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48263 40,9083 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48275 40,90838 Pavilhão das Travessas 2 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48255 40,90865 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48239 40,90865 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48239 40,90876 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48238 40,9077 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,4822 40,90876 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48203 40,90876 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48192 40,90876 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0023 -8,48169 40,9088 Pavilhão das Travessas 1 Especial Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0053 -8,49031 40,88883 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49079 40,88865 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,491 40,88858 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49065 40,8885 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49062 40,88863 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49056 40,88836 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49048 40,88814 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49014 40,88852 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,49009 40,88891 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0053 -8,48982 40,88829 Estacionamento Continente 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0062 -8,48682 40,89848 Rua Camilo Castelo Branco 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0062 -8,48676 40,89844 Rua Camilo Castelo Branco 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0064 -8,48677 40,89089 Trav. Rua Vitorino Lisboa 1 Rural aberta Mercúrio 80 Tipo 11 

SJM0070 -8,49319 40,9106 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49302 40,9108 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 
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SJM0070 -8,4929 40,91104 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49281 40,91074 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49278 40,91049 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49275 40,91125 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49259 40,91109 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49257 40,91031 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49256 40,9101 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49235 40,91086 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49234 40,90992 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49234 40,90973 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49208 40,91073 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0070 -8,49192 40,91053 Rua D. Sebastião Soares de Resende (Bispo da Beira) 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48686 40,90809 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48709 40,90785 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48698 40,90766 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48686 40,90749 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48673 40,90728 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,4866 40,90707 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48625 40,9072 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48639 40,90701 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48634 40,90682 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48631 40,90666 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0079 -8,48625 40,90648 Rua das Águas - loteamento 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,48946 40,89396 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,48957 40,89389 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,4897 40,89379 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,48981 40,89371 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,49033 40,89429 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,49009 40,89429 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,49006 40,8944 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,48997 40,89425 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,49027 40,89417 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0086 -8,49022 40,89426 Loteamento Antigo Hospital 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0096 -8,50526 40,88886 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50504 40,88892 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50482 40,88898 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50459 40,88905 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50437 40,88911 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50412 40,88917 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50393 40,88921 Trav. Av. de Casaldelo 2 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50045 40,89547 Av. Casaldelo_Blocos Barbezieux 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0096 -8,5004 40,89539 Av. Casaldelo_Blocos Barbezieux 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0109 -8,50072 40,89544 Av. de Casaldelo - Blocos Barbezieux 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0109 -8,50056 40,89549 Av. de Casaldelo - Blocos Barbezieux 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 
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SJM0109 -8,50087 40,89537 Av. de Casaldelo - Blocos Barbezieux 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0109 -8,5008 40,89524 Av. de Casaldelo - Blocos Barbezieux 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0109 -8,50073 40,8951 Av. de Casaldelo 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0110 -8,4862 40,8975 Rua Prof. Elísio de Moura 1 Tipo Jardim Sódio 70 Tipo 11 

SJM0118 -8,48651 40,88552 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48646 40,88487 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48644 40,88466 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48636 40,88453 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,4863 40,88531 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48627 40,8846 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48616 40,88467 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48606 40,88473 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0118 -8,48594 40,88479 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

SJM0013 -8,49544 40,89873 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49541 40,89876 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,4954 40,8987 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49538 40,89873 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49535 40,89875 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49537 40,89879 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49534 40,89881 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49533 40,89877 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,4953 40,89885 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,4953 40,89879 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49527 40,89882 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0013 -8,49524 40,89885 Rua da Estação 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0027 -8,49526 40,89887 Rua da Estação 1 Especial Sódio 150 Tipo 2 

SJM0036 -8,48887 40,91571 Rua da Mamoinha 2 Especial Mercúrio 125 Tipo 2 

SJM0036 -8,48874 40,91588 Rua da Mamoinha 2 Especial Mercúrio 125 Tipo 2 

SJM0036 -8,48905 40,91616 Rua da Mamoinha 2 Especial Mercúrio 125 Tipo 2 

SJM0036 -8,48847 40,91575 Rua da Mamoinha 2 Especial Mercúrio 125 Tipo 2 

SJM0036 -8,48893 40,91533 Rua da Mamoinha 1 Especial Mercúrio 125 Tipo 2 

SJM0023 -8,48264 40,90737 Pavilhão das Travessas 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,48216 40,9074 Pavilhão das Travessas 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,48288 40,90824 Pavilhão das Travessas 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,48288 40,90824 Pavilhão das Travessas 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,48267 40,90793 Pavilhão das Travessas 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,48151 40,90823 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,4815 40,90809 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,4815 40,90839 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,4815 40,90783 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,4815 40,90796 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0023 -8,4815 40,90856 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 3 

SJM0044 -8,49124 40,89643 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 3 

SJM0051 -8,49124 40,89643 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 100 Tipo 3 
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SJM0051 -8,49124 40,89643 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Tipo Jardim Sódio 100 Tipo 3 

SJM0028 -8,47918 40,89368 Av. da Liberdade 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 4 

SJM0028 -8,479 40,89367 Av. da Liberdade 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 4 

SJM0006 -8,49283 40,90014 Rua 11 de Outubro 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49343 40,9004 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49353 40,90041 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49332 40,90028 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49343 40,90031 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49314 40,90004 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49331 40,90018 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49303 40,9 Rua 11 de Outubro 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49325 40,90008 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49314 40,89993 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49269 40,90018 Rua 11 de Outubro 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49253 40,90071 Rua 5 de Outubro 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49235 40,90071 Rua 5 de Outubro 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0006 -8,49215 40,90071 Rua 5 de Outubro 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0012 -8,49205 40,90075 Rua Alão de Morais 2 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0012 -8,49197 40,90089 Rua Alão de Morais 2 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0012 -8,49188 40,90103 Rua Alão de Morais 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0012 -8,49182 40,90113 Rua Alão de Morais 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0012 -8,49171 40,90129 Rua Alão de Morais 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0020 -8,49167 40,90097 Rua Padre Oliveira 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0020 -8,49167 40,90086 Rua Padre Oliveira 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0020 -8,49167 40,90107 Rua Padre Oliveira 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49111 40,89862 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,491 40,89895 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49096 40,89874 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49094 40,89908 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49091 40,8989 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49086 40,89934 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49082 40,89921 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49077 40,89959 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49074 40,89944 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49068 40,89986 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49065 40,8997 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0035 -8,49057 40,89993 Rua Júlio Dinis 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0054 -8,49322 40,90015 Rua Oliveira Júnior 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 5 

SJM0054 -8,49296 40,9001 Rua 11 de Outubro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 5 

SJM0054 -8,493 40,89983 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0054 -8,49298 40,89971 Rua Oliveira Júnior 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0077 -8,49385 40,89951 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 

SJM0077 -8,49378 40,89965 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 

SJM0077 -8,49362 40,8996 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 
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SJM0077 -8,49361 40,89973 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 

SJM0077 -8,49339 40,89969 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 

SJM0077 -8,49338 40,89981 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 

SJM0077 -8,49317 40,89979 Rua Colégio Castilho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 5 

SJM0086 -8,49269 40,90055 Largo Sto. António 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0086 -8,49267 40,9004 Largo Sto. António 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0086 -8,49264 40,90024 Largo Sto. António 1 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0001 -8,49466 40,90313 Trav. Rua Conde Dias Garcia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0001 -8,49487 40,90348 Trav. Rua Conde Dias Garcia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0007 -8,49076 40,90672 Rua do Condestável 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0007 -8,49075 40,90704 Rua do Condestável 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0008 -8,48236 40,89585 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48267 40,89582 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48291 40,89585 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48329 40,89584 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48365 40,89577 Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48158 40,8957 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,4814 40,89588 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48122 40,89607 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48103 40,8963 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48244 40,89542 Trav. Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0008 -8,48444 40,9033 Rua do Vale 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0008 -8,48415 40,90336 Rua do Vale 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,5068 40,88907 Trav. Rua Gil Eanes 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0009 -8,50691 40,88858 Trav. Rua Gil Eanes 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50587 40,88734 Trav. Rua Gil Eanes_2 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50529 40,88695 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,5074 40,89176 Trav. Rua Sobreiral 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50744 40,89207 Trav. Rua Sobreiral 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,5065 40,88873 Trav. Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50586 40,88856 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50563 40,88817 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50554 40,88783 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50547 40,88743 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50546 40,88719 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50618 40,88765 Trav. Rua Gil Eanes_2 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50497 40,88688 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50455 40,88685 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,5047 40,88661 Rua do Rio Velho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50498 40,88631 Rua do Rio Velho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50531 40,88603 Rua do Rio Velho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50558 40,88606 Rua do Rio Velho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50434 40,88704 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50396 40,88716 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 
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SJM0009 -8,50358 40,88734 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50754 40,8894 Trav. Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0009 -8,50663 40,88782 Trav. Rua Gil Eanes_2 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0010 -8,48239 40,88204 Quinta de Fundões 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0010 -8,4831 40,88322 Quinta de Fundões 1 Rural aberta Mercúrio 80 Tipo 6 

SJM0010 -8,4823 40,88418 Quinta de Fundões 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0010 -8,48138 40,88561 Quinta de Fundões 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0010 -8,50966 40,89404 Rua Mário Sá Carneiro 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0010 -8,50942 40,89431 Rua Mário Sá Carneiro 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0010 -8,48379 40,88844 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0012 -8,48744 40,90294 Rua Abel Salazar 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0012 -8,48709 40,90293 Rua Abel Salazar 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0012 -8,48672 40,90296 Rua Abel Salazar 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0012 -8,48948 40,90377 Rua de Carquejido 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0012 -8,48952 40,90363 Rua de Carquejido 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0012 -8,48961 40,90347 Rua de Carquejido 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0012 -8,48976 40,90326 Rua de Carquejido 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0012 -8,48757 40,90442 Trav. Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0012 -8,48801 40,9051 Trav. Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0014 -8,48595 40,91085 Rua da Pedra 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48571 40,91032 Rua da Pedra 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48565 40,91005 Rua da Pedra 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48555 40,90976 Rua da Pedra 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48513 40,90983 Rua da Pedra 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48295 40,91267 Bloco C Fundacao Salazar 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48282 40,91268 Bloco C Fundacao Salazar 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0014 -8,48262 40,9127 Bloco C Fundacao Salazar 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0019 -8,50339 40,89549 Rua António Nicolau da Costa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0020 -8,50164 40,90136 Fontainhas 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0020 -8,498 40,90367 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0020 -8,49993 40,90374 Rua Esquadrani 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0020 -8,50154 40,90156 Fontainhas 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0020 -8,50051 40,9018 Rua das Fontaínhas 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0020 -8,50086 40,90179 Rua das Fontaínhas 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0020 -8,50128 40,90189 Rua das Fontaínhas 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0020 -8,49992 40,90384 Rua Esquadrani 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0025 -8,48318 40,91208 Trav. da Rua Milheirós de Poiares 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48286 40,91187 Trav. da Rua Milheirós de Poiares 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48256 40,91168 Trav. da Rua Milheirós de Poiares 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,4822 40,91153 Trav. da Rua Milheirós de Poiares 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48218 40,91122 Trav. da Rua Milheirós de Poiares 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48571 40,91452 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48719 40,9135 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48717 40,91359 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 
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SJM0025 -8,48709 40,91307 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48702 40,9127 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48694 40,91236 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,48532 40,91478 Rua Dr. Joaquim Milheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0025 -8,483 40,91277 Trav. da Rua do Parrinho 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0026 -8,48987 40,8847 Bairro dos pobres Orreiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0026 -8,49022 40,88465 Bairro dos pobres Orreiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0026 -8,48934 40,88437 Bairro dos pobres Orreiro 1 Rural aberta Mercúrio 80 Tipo 6 

SJM0026 -8,48902 40,88432 Bairro dos pobres Orreiro 1 Rural aberta Mercúrio 80 Tipo 6 

SJM0028 -8,47582 40,89221 Trav. EN327 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0028 -8,47575 40,89231 Trav. EN327 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0028 -8,47537 40,89226 Trav. EN327 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48955 40,90444 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,4892 40,90465 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48896 40,90488 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48877 40,90516 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,4887 40,90538 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48864 40,90561 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48889 40,90586 Rua Soares dos Reis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48989 40,90472 Trav. Rua Jaime Afreixo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48969 40,90481 Trav. Rua Jaime Afreixo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0030 -8,48945 40,90499 Trav. Rua Jaime Afreixo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0043 -8,49292 40,88934 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0043 -8,49314 40,88961 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0043 -8,49278 40,88903 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0043 -8,4925 40,88874 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0043 -8,49234 40,88844 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0043 -8,49215 40,88825 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0057 -8,48851 40,90004 Trav. Rua Eça de Queirós 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0057 -8,48883 40,90042 Trav. Rua Eça de Queirós 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0057 -8,48926 40,89344 Trav. Rua dos Sapateiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0064 -8,48603 40,89127 Trav. Rua Adelino Amaro da Costa 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0068 -8,49876 40,89999 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0068 -8,49867 40,90013 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0068 -8,49862 40,90031 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0068 -8,49858 40,90049 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0068 -8,49854 40,90067 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0068 -8,49689 40,90011 Av. Eng. Arantes e Oliveira_Estacionamento 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0068 -8,49692 40,90045 Av. Eng. Arantes e Oliveira_Estacionamento 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50977 40,89348 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0070 -8,50943 40,89348 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0070 -8,50912 40,89337 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0070 -8,50886 40,8932 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0070 -8,50866 40,89298 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 
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SJM0070 -8,50851 40,89275 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0070 -8,50216 40,89602 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50209 40,89589 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50201 40,89575 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50189 40,89583 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50195 40,89594 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50205 40,89612 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50175 40,89616 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50167 40,89604 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50161 40,89591 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50132 40,896 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,5014 40,89615 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50147 40,89624 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50106 40,8961 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50113 40,89623 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,50119 40,89635 Av. do Brasil_Blocos Brasilia 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0070 -8,49992 40,89722 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49998 40,89734 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49992 40,89761 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49988 40,89786 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49983 40,89814 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49977 40,89841 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49971 40,89868 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0070 -8,49965 40,89893 Rua da Associação Desportiva Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0073 -8,50028 40,90144 Rua Belmiro Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0073 -8,50032 40,90157 Rua Belmiro Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0074 -8,5063 40,89028 Trav. Rua de Angola_Igreja Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0085 -8,49444 40,88136 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0086 -8,4849 40,88867 Parque Nª Sra. Milagres 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0090 -8,48308 40,89436 Trav. da Av. da Liberdade 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0090 -8,48275 40,89429 Trav. da Av. da Liberdade 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0090 -8,48232 40,89419 Trav. da Av. da Liberdade 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0090 -8,4818 40,89405 Trav. da Av. da Liberdade 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50277 40,8877 Rua Justino Leite de Oliveira 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50251 40,88804 Rua Justino Leite de Oliveira 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50194 40,88652 Rua do Outeiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50046 40,88772 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 6 

SJM0096 -8,50017 40,8879 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 6 

SJM0096 -8,50143 40,88667 Rua do Outeiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50096 40,88676 Rua do Outeiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50047 40,88679 Rua do Outeiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0096 -8,50208 40,88565 Trav. Av. Casaldelo_Roupal 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0096 -8,50174 40,88539 Trav. Av. Casaldelo_Roupal 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0096 -8,50139 40,88514 Trav. Av. Casaldelo_Roupal 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 
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SJM0096 -8,50097 40,88499 Trav. Av. Casaldelo_Roupal 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0096 -8,50051 40,88485 Trav. Av. Casaldelo_Roupal 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0096 -8,50013 40,88478 Trav. Av. Casaldelo_Roupal 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0100 -8,4876 40,90226 Rua António Silva 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0100 -8,48723 40,90243 Rua António Silva 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0100 -8,48599 40,90105 Bairro dos Coureiros 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0100 -8,48572 40,90106 Bairro dos Coureiros 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0100 -8,48449 40,90132 Bairro dos Coureiros 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0103 -8,48538 40,89103 Trav. Rua Adelino Amaro da Costa 3 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 6 

SJM0105 -8,50797 40,89517 Rua Vicente Ribeiro_Traseiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0105 -8,50802 40,89507 Rua Vicente Ribeiro_Traseiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0105 -8,50809 40,89476 Rua Vicente Ribeiro_Traseiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0105 -8,50811 40,89455 Rua Vicente Ribeiro_Traseiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0105 -8,50814 40,89429 Rua Vicente Ribeiro_Traseiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0105 -8,50838 40,89513 Rua Vicente Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0105 -8,50847 40,89484 Rua Vicente Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0105 -8,50856 40,89458 Rua Vicente Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0105 -8,50863 40,89428 Rua Vicente Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0119 -8,49282 40,90609 Trav. Rua Mouzinho de Albuquerque 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 6 

SJM0122 -8,50255 40,89402 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0122 -8,50216 40,89385 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0122 -8,50195 40,89346 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0122 -8,50201 40,89313 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0122 -8,5018 40,8928 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 6 

SJM0122 -8,50031 40,89312 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 6 

SJM0130 -8,48163 40,89459 Trav. Rua do Emigrante 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0007 -8,49125 40,90945 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0007 -8,49143 40,90965 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0007 -8,49227 40,90911 Rua dos Tamanqueiros 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0007 -8,49186 40,90899 Rua dos Tamanqueiros 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0007 -8,49147 40,90887 Rua dos Tamanqueiros 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0008 -8,4837 40,89026 Trav. Rua das Recoveiras 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50638 40,88936 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0009 -8,50747 40,89008 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50772 40,89023 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50798 40,89037 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50835 40,89057 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50883 40,89068 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50918 40,89075 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50953 40,89075 Rua D. Afonso Henriques 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50934 40,89102 Rua D. Afonso Henriques 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0009 -8,50928 40,8912 Rua D. Afonso Henriques 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0009 -8,50927 40,89147 Rua D. Afonso Henriques 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50914 40,89174 Rua D. Afonso Henriques 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 
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SJM0009 -8,50901 40,89199 Rua D. Afonso Henriques 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50808 40,89263 Rua D. Afonso Henriques 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,50642 40,88915 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0009 -8,5061 40,88887 Rua Gil Eanes 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,5117 40,89266 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51139 40,89284 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51113 40,89209 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51105 40,89302 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,5108 40,89229 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51072 40,89319 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51038 40,89191 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51038 40,89337 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51038 40,89318 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51031 40,89259 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51018 40,89303 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,51006 40,89273 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,50985 40,8921 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,50984 40,89265 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,50963 40,89246 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,50958 40,89227 Quinta da Luz 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,50932 40,89233 Quinta da Luz 2 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,50903 40,89217 Quinta da Luz 2 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48173 40,88897 Rua Vieira da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48168 40,88869 Rua D. Dinis 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,483 40,88882 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48297 40,88856 Rua da Restauração 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48326 40,88902 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48349 40,88921 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48384 40,88945 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48389 40,88998 Rua Vieira da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48359 40,88985 Rua Vieira da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48322 40,88964 Rua Vieira da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48281 40,88834 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48223 40,88834 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48182 40,88839 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48171 40,88829 Rua da Devesa Velha 4 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,48141 40,88839 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48099 40,88838 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48068 40,88838 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48031 40,88838 Rua da Devesa Velha 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48174 40,88803 Rua Fernão Lopes 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48174 40,88771 Rua Fernão Lopes 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48156 40,88754 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48113 40,8876 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 
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SJM0010 -8,48071 40,88764 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48035 40,88769 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,47996 40,88773 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48272 40,88781 Rua Matemático Pedro Nunes 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48233 40,88804 Rua Matemático Pedro Nunes 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48199 40,88821 Rua Matemático Pedro Nunes 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48246 40,88744 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,48201 40,88748 Rua Bairro do Hospital 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,47926 40,8869 Rua de S. Roque 3 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0010 -8,47656 40,88877 Rua Fonte do André 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,4764 40,88847 Rua Fonte do André 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,47624 40,88819 Rua Fonte do André 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,47611 40,8879 Rua Fonte do André 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,47572 40,88774 Rua Fonte do André 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0010 -8,47697 40,88821 Rua S. Roque_Lixeira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0010 -8,51002 40,8938 Rua Mário Sá Carneiro 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0011 -8,49734 40,89439 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0011 -8,49722 40,8941 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0011 -8,49709 40,8938 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0011 -8,49698 40,89352 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0011 -8,49685 40,89323 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0012 -8,48818 40,90287 Rua José Malhoa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48777 40,90311 Rua José Malhoa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48757 40,90339 Rua José Malhoa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,4874 40,90373 Rua José Malhoa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48925 40,90397 Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48897 40,9041 Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48861 40,90427 Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48772 40,9047 Trav. Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,488 40,90458 Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0012 -8,48828 40,90444 Rua do Columbano 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0013 -8,49549 40,89858 Rua Sidónio Pardal 1 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 7 

SJM0014 -8,48764 40,9079 Caminho dos Ribeiros 1 Rural aberta Mercúrio 80 Tipo 7 

SJM0014 -8,48839 40,90649 Caminho dos Ribeiros 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0014 -8,4884 40,90616 Caminho dos Ribeiros 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0014 -8,48753 40,90839 Caminho dos Ribeiros 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0014 -8,48665 40,90945 Rua Aquilino Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0014 -8,48644 40,90952 Rua Aquilino Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0014 -8,48611 40,90964 Rua Aquilino Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0014 -8,48613 40,91 Rua Aquilino Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0014 -8,48909 40,91102 Rua Alberto Rodrigues Bulhosa 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0014 -8,48866 40,91103 Rua Alberto Rodrigues Bulhosa 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0014 -8,48827 40,91103 Rua Alberto Rodrigues Bulhosa 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0019 -8,50387 40,89538 Rua António Nicolau da Costa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 
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SJM0019 -8,50367 40,89504 Rua António Nicolau da Costa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0019 -8,50355 40,89484 Rua António Nicolau da Costa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0019 -8,50339 40,89456 Rua António Nicolau da Costa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0019 -8,50329 40,89436 Rua António Nicolau da Costa 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,49933 40,9037 Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50103 40,90354 Rua de Arrifana 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,50118 40,90329 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50127 40,90319 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50144 40,90304 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50156 40,90289 Rua de Arrifana 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,50177 40,90262 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50078 40,90387 Rua Esquadrani 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50043 40,90384 Rua Esquadrani 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,49902 40,90343 Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,49878 40,90363 Rua de Cabo Verde 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50087 40,90358 Rua do Bocage 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,50059 40,90336 Rua do Bocage 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,50026 40,90311 Rua do Bocage 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,49997 40,90289 Rua do Bocage 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,49967 40,90266 Rua do Bocage 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,49885 40,90292 Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,4989 40,90315 Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50123 40,90245 Rua D. Afonso Henriques 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0020 -8,50099 40,90269 Rua António Manuel Frutuoso 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0020 -8,50078 40,9029 Rua António Manuel Frutuoso 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0020 -8,50056 40,90311 Rua António Manuel Frutuoso 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0020 -8,5 40,90212 Rua das Fontaínhas 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50018 40,90186 Rua das Fontaínhas 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0020 -8,50044 40,9017 Rua Belmiro Silva 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0020 -8,50064 40,90144 Rua Belmiro Silva 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0025 -8,48328 40,91309 Trav. da Rua do Parrinho 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48324 40,91288 Trav. da Rua do Parrinho 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48311 40,91305 Trav. da Rua do Parrinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48375 40,91217 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48347 40,9122 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48307 40,91225 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48264 40,91232 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48219 40,91283 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48212 40,91312 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48212 40,91338 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48208 40,9137 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48198 40,91398 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48183 40,91431 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48163 40,91453 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 
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SJM0025 -8,48494 40,91228 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48455 40,9122 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48412 40,91214 Rua Milheirós de Poiares 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48317 40,91371 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48327 40,91367 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48333 40,91394 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48343 40,91391 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48351 40,9142 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,4836 40,91416 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48368 40,91445 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48376 40,9144 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48382 40,91465 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48391 40,91461 Rua Fernando Pessoa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48421 40,91474 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48416 40,91467 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48451 40,91461 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48446 40,91455 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,4851 40,91437 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48506 40,9143 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48537 40,91427 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48533 40,91419 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48563 40,91416 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48557 40,91409 Rua António Aleixo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0025 -8,48638 40,91403 Rua Dr. Joaquim Milheiro 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,4866 40,91388 Rua Dr. Joaquim Milheiro 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48475 40,91439 Rua Antero de Quental 3 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0027 -8,49527 40,89783 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49536 40,89808 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49544 40,89832 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49549 40,89858 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49524 40,89889 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49559 40,89914 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49562 40,89942 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0027 -8,49568 40,89964 Rua Sidónio Pardal 1 Especial Sódio 150 Tipo 7 

SJM0032 -8,49592 40,89007 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0032 -8,4941 40,88705 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49431 40,88723 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49455 40,88743 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49486 40,8877 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49513 40,88794 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49535 40,88813 Rua Vale de Cambra 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,4956 40,88835 Rua Vale de Cambra 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49582 40,88853 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49601 40,88878 Rua Vale de Cambra 4 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 
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SJM0032 -8,49583 40,88902 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49581 40,88928 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49579 40,88955 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49581 40,88982 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49604 40,89033 Rua Vale de Cambra 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49487 40,88804 Rua de Ovar 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49449 40,8881 Rua de Ovar 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49408 40,88805 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49385 40,88785 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49358 40,88762 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49333 40,88741 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49432 40,88826 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0032 -8,49453 40,88844 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0036 -8,48909 40,91546 Rua da Mamoínha 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,48915 40,91579 Rua da Mamoínha 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,48938 40,91595 Rua da Mamoínha 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,49053 40,91522 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,4904 40,91497 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,49025 40,91469 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,4901 40,91439 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,48996 40,9141 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,4897 40,91395 Rua António Sérgio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,48945 40,91413 Rua António Sérgio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0036 -8,48915 40,9144 Rua António Sérgio 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0038 -8,49871 40,89368 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0038 -8,49861 40,89342 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0038 -8,49852 40,8932 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0038 -8,4984 40,89292 Rua do Poder Local 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0053 -8,48938 40,8878 Trav. Rua Comendador Rainho 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0053 -8,48978 40,8878 Trav. Rua Comendador Rainho 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0053 -8,49013 40,88777 Trav. Rua Comendador Rainho 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0053 -8,4905 40,88755 Trav. Rua Comendador Rainho 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0055 -8,49472 40,88861 Rua Oliveira de Azeméis 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0061 -8,49028 40,91184 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0061 -8,49044 40,91169 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0061 -8,49077 40,91165 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0061 -8,49125 40,91145 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0061 -8,49156 40,9106 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0061 -8,49161 40,91033 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0061 -8,49157 40,90987 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0070 -8,51013 40,89353 Rua Recoveiras 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0070 -8,50249 40,89839 Rua Padre Américo 1 Urbano fechado Mercúrio 125 Tipo 7 

SJM0070 -8,50277 40,89862 Rua Padre Américo 1 Urbano fechado Mercúrio 125 Tipo 7 

SJM0070 -8,50289 40,8986 Rua Rafael Bordalo Pinheiro 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 
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SJM0070 -8,50336 40,89826 Rua Rafael Bordalo Pinheiro 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0070 -8,50307 40,89885 Rua Padre Américo 1 Urbano fechado Mercúrio 125 Tipo 7 

SJM0070 -8,50327 40,899 Rua Padre Américo 1 Urbano fechado Mercúrio 125 Tipo 7 

SJM0070 -8,5035 40,89919 Rua Padre Américo 1 Urbano fechado Mercúrio 125 Tipo 7 

SJM0070 -8,50355 40,89935 Rua Padre Américo 1 Urbano fechado Mercúrio 125 Tipo 7 

SJM0070 -8,50258 40,89954 Rua João das Regras 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0070 -8,50291 40,89925 Rua João das Regras 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0070 -8,5024 40,89886 Rua de Macau 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0070 -8,50214 40,89906 Rua de Macau 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0070 -8,50182 40,89928 Rua de Macau 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0070 -8,5026 40,89764 Trav. Rua Padre Américo 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0070 -8,49929 40,90321 Trav. Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0073 -8,50103 40,90098 Rua Belmiro Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0073 -8,50086 40,90119 Rua Belmiro Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0074 -8,50717 40,89006 Rua do Sobreiral 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,5072 40,89031 Rua do Sobreiral 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50726 40,89065 Rua do Sobreiral 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50731 40,89099 Rua do Sobreiral 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50737 40,89144 Rua do Sobreiral 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50776 40,89456 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50771 40,89482 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50766 40,89509 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50781 40,8942 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50785 40,89393 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,5079 40,89365 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50794 40,89338 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50801 40,89317 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50812 40,89292 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0074 -8,50848 40,89251 Rua D. Afonso Henriques 2 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,49027 40,89663 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48976 40,89654 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48929 40,89635 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48908 40,89636 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,4887 40,89626 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48827 40,89614 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48778 40,89593 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48752 40,89585 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0082 -8,48715 40,89573 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0082 -8,48666 40,89552 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0082 -8,48634 40,89527 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 7 

SJM0084 -8,49471 40,90821 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49453 40,90802 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49436 40,90786 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49416 40,90767 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 
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SJM0084 -8,49401 40,90749 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49385 40,90735 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49369 40,90718 Rua Sá de Miranda 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49347 40,9073 Rua João de Barros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,4937 40,90754 Rua João de Barros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49389 40,90773 Rua João de Barros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49408 40,90792 Rua João de Barros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49428 40,90812 Rua João de Barros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0084 -8,49448 40,90832 Rua João de Barros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,49365 40,88117 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,49326 40,8811 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,4928 40,88101 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,49241 40,88094 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,49199 40,88086 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,49164 40,88079 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0085 -8,4913 40,88072 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48993 40,89433 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48979 40,89417 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48967 40,89411 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48966 40,89422 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48978 40,8944 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48991 40,89459 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,49 40,89454 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48996 40,89478 Loteamento Antigo Hospital 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0086 -8,48998 40,89167 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49028 40,89154 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49063 40,89147 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49099 40,89142 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49139 40,89144 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49175 40,89137 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49216 40,89134 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49257 40,89141 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0086 -8,49246 40,89113 Trav. S. Francisco Xavier 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0096 -8,50378 40,88943 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50366 40,88915 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50366 40,88892 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50357 40,8887 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50344 40,88839 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50332 40,88807 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50319 40,88774 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50309 40,88747 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50295 40,88715 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50285 40,88686 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50275 40,88663 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 
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SJM0096 -8,50211 40,88676 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50173 40,88679 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50147 40,88695 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50116 40,88712 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50084 40,88731 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50047 40,88752 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50017 40,88768 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,49987 40,88774 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50263 40,88632 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50242 40,88602 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0096 -8,50239 40,8867 Rua do Outeiro 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0100 -8,48656 40,902 Rua Vasco Santana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0100 -8,48683 40,90192 Rua Vasco Santana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0100 -8,48713 40,90183 Rua Vasco Santana 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48513 40,89713 Rua D 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48466 40,89709 Rua C do Espadanal 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48445 40,89779 Rua D 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48435 40,89798 Rua D 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48433 40,89826 Rua D 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48473 40,89685 Rua C do Espadanal 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48456 40,8974 Rua D 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48507 40,89763 Rua E 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48486 40,89793 Rua E 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48473 40,89831 Rua E 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48553 40,89834 Rua G 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48559 40,89812 Rua G 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48603 40,89819 Rua da Banda de Música 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,4859 40,89832 Rua da Banda de Música 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 7 

SJM0110 -8,48575 40,89851 Rua da Banda de Música 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 7 

SJM0110 -8,486 40,89873 Rua Eça de Queirós 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48636 40,89897 Rua Eça de Queirós 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0110 -8,48664 40,89918 Rua Eça de Queirós 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48531 40,89788 Rua F 1 Urbano aberto Sódio 100 Tipo 7 

SJM0110 -8,48517 40,89815 Rua F 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0110 -8,48515 40,89833 Rua F 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0122 -8,50111 40,89272 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Rural aberta Sódio 70 Tipo 7 

SJM0122 -8,50135 40,89255 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0122 -8,50099 40,89233 Trav. da Av. de Casaldelo_Lavradores 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0025 -8,48466 40,91417 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0025 -8,48456 40,91421 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0025 -8,48452 40,91393 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0025 -8,48436 40,91399 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0025 -8,48435 40,91369 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0025 -8,48419 40,91375 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 
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SJM0025 -8,48417 40,91347 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0025 -8,48406 40,91351 Rua Antero de Quental 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0032 -8,49251 40,88501 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49256 40,88537 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49247 40,88479 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49243 40,88452 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49239 40,88421 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49234 40,88389 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49231 40,88363 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,4926 40,88565 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49264 40,88593 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49268 40,8862 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49273 40,88649 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0032 -8,49278 40,88676 Rua Bartolomeu Dias 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 8 

SJM0045 -8,47992 40,90932 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48009 40,90932 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48035 40,90932 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48061 40,90932 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48085 40,90932 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48116 40,90938 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48121 40,9092 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48127 40,90901 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48133 40,90883 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48141 40,90759 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48141 40,90775 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48141 40,90791 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48139 40,90807 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48136 40,90823 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48132 40,90838 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48127 40,90854 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48122 40,9087 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48106 40,90869 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,481 40,90888 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48094 40,90907 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0045 -8,48088 40,90924 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0085 -8,49394 40,88294 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0085 -8,49389 40,8814 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0085 -8,49384 40,88264 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0085 -8,49378 40,88171 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0085 -8,49374 40,88233 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0085 -8,49372 40,88201 Av. dos Chapeleiros 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0001 -8,49568 40,90444 Rua da Fundição 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0001 -8,49589 40,90459 Rua da Fundição 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0001 -8,49607 40,90476 Rua da Fundição 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 
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SJM0001 -8,4963 40,90495 Rua da Fundição 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0001 -8,49764 40,90582 Rua da Fundição 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0001 -8,49797 40,90586 Rua da Várzea 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0001 -8,49809 40,9062 Rua da Várzea 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0001 -8,49825 40,90651 Rua da Várzea 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0001 -8,4984 40,90681 Rua da Várzea 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0001 -8,49853 40,90715 Rua da Várzea 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0007 -8,48984 40,91048 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,48967 40,91074 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,48949 40,91099 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,48928 40,91118 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,48947 40,91119 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,49164 40,90969 Rua Benjamim Valente da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,49201 40,90963 Rua Benjamim Valente da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,49238 40,90958 Rua Benjamim Valente da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,49277 40,90951 Rua Benjamim Valente da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0007 -8,48998 40,91023 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48186 40,8954 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48217 40,89532 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48249 40,89516 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48282 40,89501 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48313 40,8949 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48351 40,89488 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48386 40,89489 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48359 40,89627 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48346 40,89662 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48333 40,89697 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48305 40,89728 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48264 40,89749 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48225 40,89772 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48191 40,89772 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira_2 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48107 40,89793 Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48068 40,89806 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48019 40,89811 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,47969 40,89816 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,47922 40,89803 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48105 40,89814 Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48177 40,89798 Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48137 40,89804 Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48219 40,89795 Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0008 -8,48257 40,89741 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira_2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48221 40,8975 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira_2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48182 40,8976 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira_2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48093 40,89775 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 
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SJM0008 -8,48078 40,89749 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,48051 40,8973 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0008 -8,4802 40,89708 Trav. da Rua Domingos José de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0009 -8,5033 40,89416 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50368 40,89404 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50405 40,89389 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50437 40,89369 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50464 40,89344 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50485 40,89316 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50497 40,89287 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50502 40,89256 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50497 40,89225 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50486 40,89195 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50474 40,89165 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50462 40,89135 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,5045 40,89105 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50438 40,89075 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50426 40,89046 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50415 40,89016 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50416 40,88998 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50429 40,88981 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50466 40,8897 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50507 40,88971 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50548 40,88964 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50589 40,88957 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,5063 40,88949 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50665 40,88954 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50689 40,8897 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50711 40,88986 Rua de Moçambique 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0009 -8,50739 40,88995 Rua de Moçambique 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48305 40,8912 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48294 40,89087 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48282 40,89053 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48252 40,89031 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48213 40,8901 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48174 40,8899 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48136 40,88969 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48095 40,88948 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48054 40,88923 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48352 40,88804 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48339 40,88795 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48327 40,88811 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48304 40,8883 Rua da Restauração 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,4833 40,88785 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0010 -8,4831 40,8876 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48291 40,88737 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,4827 40,88714 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48247 40,88686 Trav. António Nobre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48238 40,88691 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,4827 40,88674 Trav. António Nobre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48223 40,88661 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48201 40,88632 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,48178 40,88606 Rua da Volta 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,4804 40,88646 Quinta de Fundões 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0010 -8,47988 40,88663 Quinta de Fundões 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0010 -8,49123 40,89848 Praceta Júlio Dinis 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0010 -8,49109 40,89824 Praceta Júlio Dinis 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0011 -8,49358 40,8907 Rua de São Tiago 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49371 40,89091 Rua de São Tiago 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,4939 40,8912 Rua de São Tiago 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49416 40,89134 Rua de São Tiago 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49454 40,89136 Rua de São Tiago 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49562 40,89252 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49587 40,89262 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49611 40,8925 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49637 40,89258 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49661 40,89245 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49686 40,89248 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49682 40,89234 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49711 40,89241 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0011 -8,49706 40,89228 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48767 40,9054 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48729 40,90517 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48693 40,90492 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48656 40,90466 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48618 40,90442 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48582 40,90417 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,48544 40,90392 Rua dos Ribeiros 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0012 -8,49762 40,89101 Rua José Moreira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48308 40,90804 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48289 40,90811 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48323 40,9083 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48344 40,90856 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48369 40,90881 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48393 40,90905 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,4841 40,90934 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48419 40,90964 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48424 40,90995 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0014 -8,4843 40,91025 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48442 40,91055 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,4846 40,91083 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48481 40,91109 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48504 40,91135 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48523 40,91154 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48546 40,91176 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0014 -8,48568 40,912 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0016 -8,48056 40,90106 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0016 -8,48025 40,90112 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0016 -8,47993 40,90117 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0016 -8,47959 40,90124 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0016 -8,47919 40,90155 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0019 -8,50459 40,89581 Rua Bernardim Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50473 40,89606 Rua Bernardim Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50488 40,8963 Rua Bernardim Ribeiro 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50517 40,89623 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50547 40,89614 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50582 40,89602 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50609 40,89617 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50506 40,89657 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50479 40,89653 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,5044 40,89665 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50426 40,89681 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,505 40,89637 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50435 40,89659 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50387 40,89674 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50342 40,89689 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50293 40,89705 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50245 40,89721 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50197 40,89737 Rua de Goa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0019 -8,50515 40,89643 Rua das Quintelas 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,4996 40,90409 Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0020 -8,49952 40,90442 Rua Padre António Vieira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0020 -8,49916 40,90453 Rua de S. Tomé 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0020 -8,49969 40,90467 Rua Padre António Vieira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49981 40,90497 Rua Padre António Vieira 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49974 40,90525 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49948 40,90544 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49926 40,90567 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,50011 40,90489 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,50039 40,90467 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,50054 40,90446 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,50065 40,90426 Rua de Arrifana 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 
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SJM0020 -8,49786 40,90213 Rua Prof. Egas Moniz 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,4978 40,90239 Rua Prof. Egas Moniz 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,4979 40,90258 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,4978 40,90279 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,49802 40,90336 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,49817 40,90366 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,49831 40,9039 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,49847 40,90419 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,49873 40,90448 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0020 -8,49922 40,90543 Rua Prof. Egas Moniz 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49905 40,90512 Rua Prof. Egas Moniz 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49888 40,9048 Rua Prof. Egas Moniz 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0020 -8,49787 40,90306 Rua Prof. Egas Moniz 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0021 -8,49762 40,8922 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49767 40,89228 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49736 40,89236 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49731 40,89228 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49794 40,89222 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,4979 40,89209 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49823 40,89202 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49828 40,89214 Rua Manuel Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49433 40,89021 Rua Manuel Luis Leite Júnior 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0021 -8,49412 40,88996 Rua Manuel Luis Leite Júnior 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48697 40,88981 Rua António José das Neves 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48695 40,88966 Rua António José das Neves 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48724 40,88942 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48752 40,88919 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48781 40,88897 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48827 40,8888 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48866 40,88889 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48903 40,88895 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48901 40,88908 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48861 40,88902 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48818 40,88896 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48799 40,88857 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,48665 40,88916 Rua António José das Neves 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0022 -8,4868 40,88947 Rua António José das Neves 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0023 -8,48301 40,90616 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 9 

SJM0023 -8,48333 40,90647 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 9 

SJM0023 -8,48317 40,90685 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Rural fechada Sódio 70 Tipo 9 

SJM0023 -8,48331 40,9081 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48289 40,90823 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48289 40,90823 Pavilhão das Travessas 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48268 40,90793 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0023 -8,48292 40,90768 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,4828 40,90754 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48289 40,90738 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48297 40,90707 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,4831 40,90646 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48295 40,90585 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,48301 40,90554 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0023 -8,4831 40,90524 Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48493 40,91295 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48509 40,91317 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48529 40,91351 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48545 40,91382 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48592 40,91417 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48614 40,91436 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48639 40,91457 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48663 40,91478 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48669 40,91502 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48683 40,91525 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0025 -8,48697 40,91549 Rua José Régio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0028 -8,47743 40,89314 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,4776 40,89305 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47767 40,89335 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47786 40,89358 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47999 40,8949 Acesso IC2 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47992 40,8951 Acesso IC2 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47814 40,89343 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0028 -8,47735 40,89285 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47712 40,89266 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47667 40,89233 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47642 40,89214 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47622 40,89198 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47782 40,89324 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,4772 40,89295 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47699 40,89276 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47692 40,89251 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,4768 40,89259 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47656 40,8924 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0028 -8,47632 40,89222 EN 227 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0029 -8,47748 40,90228 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47729 40,90178 Rua da Madeira 3 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47732 40,90205 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47744 40,90258 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47769 40,90288 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47757 40,90308 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 
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SJM0029 -8,47778 40,90325 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47768 40,9035 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47787 40,90371 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47781 40,90391 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47799 40,90414 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,47794 40,90434 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,49862 40,9058 Rua da Lousa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0029 -8,49802 40,90572 Rua da Lousa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,4783 40,90148 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47792 40,90155 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47761 40,90161 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47704 40,90172 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47667 40,90179 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47927 40,9013 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47899 40,90135 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0031 -8,47863 40,90142 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48829 40,91239 Rua Vitorino Nemésio 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48846 40,91227 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48873 40,91242 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48849 40,91245 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48856 40,91271 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48882 40,9127 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48864 40,91297 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48889 40,91298 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48869 40,91319 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48892 40,91324 Rua da Mourisca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48881 40,91355 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48874 40,91389 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48869 40,91423 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48874 40,91456 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48979 40,91382 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48981 40,91355 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48984 40,91328 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48987 40,91301 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48989 40,91274 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48992 40,9125 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48995 40,91223 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48997 40,91196 Rua José Soares da Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,4898 40,91174 Rau do Relógio de Sol 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48953 40,9115 Rau do Relógio de Sol 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48922 40,91134 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48894 40,9116 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48873 40,91182 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0035 -8,48859 40,91217 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 



Caderno de encargos 

Eficiência Energética na IP de S. J. da Madeira- 3ª Fase 

PT WGS84 X WGS84 Y Morada Qtd Luminaria tipo Lampada Potencia Lampada CE Tipo 

SJM0036 -8,48883 40,91476 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0036 -8,48911 40,91503 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0036 -8,48939 40,91523 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0036 -8,48964 40,9154 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0036 -8,48988 40,91557 Rua da Mourisca 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48866 40,89489 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48814 40,89488 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48774 40,89488 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48737 40,89488 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48692 40,89488 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48651 40,89488 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48655 40,89394 Rua S. Paulo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48663 40,89424 Rua S. Paulo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48669 40,8945 Rua S. Paulo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48678 40,89482 Rua S. Paulo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48761 40,89467 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48754 40,89434 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,4875 40,89406 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48723 40,89337 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48716 40,89299 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48711 40,89269 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48697 40,89235 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48688 40,89196 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48683 40,89169 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48463 40,89339 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48428 40,89313 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48393 40,89288 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48358 40,89261 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48337 40,89227 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48326 40,8919 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0037 -8,48315 40,89154 Rua Dr. Adolfo Coutinho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,48083 40,9042 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,48047 40,90415 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,48015 40,90419 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47984 40,90396 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47964 40,90374 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47973 40,90346 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47951 40,90326 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,4796 40,903 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47937 40,90277 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47944 40,90252 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47927 40,90228 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,4793 40,90203 Rua dos Açores 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47913 40,90179 Rua dos Combatentes do Ultramar 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0041 -8,47812 40,90444 Rua Manuel Vieira Araújo 3 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47897 40,9078 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47896 40,90751 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47888 40,90722 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,4788 40,90694 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47867 40,90668 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47861 40,90642 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47854 40,90618 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47847 40,90594 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47846 40,90566 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47836 40,90533 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47825 40,90504 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47815 40,9047 Rua da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47838 40,90447 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47878 40,90443 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47917 40,90429 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0041 -8,47954 40,90425 Rua Manuel Vieira Araújo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0043 -8,49343 40,88964 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0043 -8,49328 40,88909 Rua Manuel Luis Leite Júnior 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0043 -8,49209 40,88781 Rua Manuel Luis Leite Junior_Blocos ERG 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0043 -8,49226 40,88797 Rua Manuel Luis Leite Júnior 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0044 -8,48774 40,89149 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0045 -8,48004 40,90847 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0045 -8,47995 40,90876 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0045 -8,47988 40,90906 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0045 -8,47985 40,90927 Pavilhão das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0045 -8,48013 40,9082 Rua Oliveira Figueiredo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48672 40,88668 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48686 40,88654 Rua Fonte Cova 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,4873 40,88661 Rua Fonte Cova 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48709 40,88674 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,4875 40,88679 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48789 40,88685 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48828 40,8869 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48903 40,88701 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48927 40,88675 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48928 40,88647 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48931 40,88621 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0047 -8,48867 40,88696 Rua Fonte Cova 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0049 -8,4949 40,89478 Av. da Misericórdia_Traseiras 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0049 -8,4948 40,89453 Av. da Misericórdia_Traseiras 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0049 -8,49448 40,89453 Av. da Misericórdia_Traseiras 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0049 -8,49417 40,89453 Av. da Misericórdia_Traseiras 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0049 -8,49481 40,89609 Trav. Fundo Vila 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0049 -8,49476 40,8958 Trav. Fundo Vila 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0049 -8,49302 40,89442 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0053 -8,48915 40,88915 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48916 40,88943 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48913 40,88972 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48905 40,88994 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48903 40,89016 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48896 40,89048 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48892 40,8907 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48922 40,88887 Rua Maestro Rui Ferrão 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48921 40,88859 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48921 40,88832 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,4892 40,88803 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48919 40,88773 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48922 40,8874 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0053 -8,48924 40,88711 Rua Comendador Raínho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0055 -8,49488 40,88882 Rua Oliveira de Azeméis 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0055 -8,49514 40,88906 Rua Oliveira de Azeméis 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0055 -8,49505 40,88923 Rua de Arouca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0055 -8,49443 40,88963 Rua de Arouca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0055 -8,49411 40,88985 Rua de Arouca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0055 -8,49475 40,88943 Rua de Arouca 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0059 -8,4881 40,90149 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0060 -8,4914 40,89439 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0060 -8,49138 40,89481 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0060 -8,49143 40,89517 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0060 -8,49144 40,89545 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0060 -8,49111 40,89324 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0060 -8,49121 40,89351 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0060 -8,4913 40,89375 Rua João da Silva Correia 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,49791 40,89912 Rua de Ribes 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,49757 40,89922 Rua de Ribes 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,49722 40,89933 Rua de Ribes 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,49613 40,89967 Rua de Ribes 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,4965 40,89955 Rua de Ribes 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,49689 40,89946 Rua de Ribes 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0063 -8,497 40,89969 Rua de Ribes 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0064 -8,48856 40,89067 Rua S. João de Brito 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48817 40,89049 Rua S. João de Brito 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48788 40,89035 Rua S. João de Brito 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48743 40,89014 Rua S. João de Brito 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48712 40,88989 Rua S. João de Brito 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0064 -8,48711 40,89003 Rua S. João de Brito 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,4872 40,89028 Rua António José das Neves 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 
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SJM0064 -8,48732 40,89053 Rua António José das Neves 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0064 -8,4867 40,89052 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0064 -8,48847 40,89272 Rua Cesário Verde 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0064 -8,48887 40,89228 Rua Comendador Raínho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48884 40,89196 Rua Comendador Raínho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48889 40,89163 Rua Comendador Raínho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48893 40,89131 Rua Comendador Raínho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48896 40,89098 Rua Comendador Raínho 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48798 40,89174 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48754 40,89126 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48736 40,89106 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48641 40,8904 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48613 40,89031 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48579 40,89019 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48554 40,89011 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48524 40,89001 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48494 40,88989 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0064 -8,48452 40,88983 Rua Visconde de S. João da Madeira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0068 -8,49936 40,90008 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0068 -8,49906 40,90004 Trav. Rua Alexandre Herculano 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0070 -8,50274 40,90001 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50243 40,89991 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50213 40,89981 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50181 40,8997 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50148 40,89959 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50118 40,89948 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50085 40,89937 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0070 -8,50051 40,89926 Rua Almeida Garrett 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0071 -8,49483 40,89638 Trav. Fundo Vila 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0071 -8,49497 40,89663 Trav. Fundo Vila 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47792 40,89586 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,4776 40,89576 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47742 40,89552 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47742 40,896 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47726 40,89531 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47668 40,89546 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47636 40,89544 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47627 40,89659 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47626 40,8963 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47623 40,89566 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47593 40,89586 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47591 40,89621 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47588 40,89565 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47569 40,89358 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 



Caderno de encargos 

Eficiência Energética na IP de S. J. da Madeira- 3ª Fase 

PT WGS84 X WGS84 Y Morada Qtd Luminaria tipo Lampada Potencia Lampada CE Tipo 

SJM0072 -8,47562 40,89317 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47558 40,8954 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47553 40,89572 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47541 40,89365 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47539 40,89339 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47526 40,89318 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47524 40,89495 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47522 40,8953 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47511 40,89379 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47495 40,89331 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47489 40,8945 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47487 40,89486 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47475 40,89394 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47464 40,89345 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47459 40,89411 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47458 40,89438 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47443 40,89432 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47432 40,89358 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47432 40,89404 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47415 40,89395 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47414 40,89379 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47684 40,89525 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47799 40,89612 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47707 40,89506 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47666 40,89486 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47673 40,89463 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47638 40,89449 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47643 40,89423 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,4763 40,89405 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47615 40,89386 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47497 40,89357 ZI Travessas - Sul 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0072 -8,47457 40,89375 ZI Travessas - Sul 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50222 40,90061 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50189 40,9005 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50159 40,9004 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50145 40,90046 Rua Belmiro Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50125 40,9007 Rua Belmiro Silva 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50125 40,90028 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50097 40,90019 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50074 40,90012 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50048 40,90004 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,50021 40,89995 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0073 -8,49994 40,89986 Rua António Luis da Costa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0074 -8,50708 40,88998 Rua do Sobreiral 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 



Caderno de encargos 

Eficiência Energética na IP de S. J. da Madeira- 3ª Fase 

PT WGS84 X WGS84 Y Morada Qtd Luminaria tipo Lampada Potencia Lampada CE Tipo 

SJM0082 -8,48618 40,89489 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0082 -8,48603 40,89465 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0082 -8,48597 40,89439 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0082 -8,48592 40,89412 Rua Vasco da Gama 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,4952 40,90838 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49498 40,90816 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49476 40,90794 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49456 40,90773 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49435 40,90752 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49413 40,9073 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49392 40,90709 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49276 40,90874 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49311 40,90869 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49352 40,90863 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49388 40,90852 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49429 40,90852 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49474 40,90849 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49512 40,90845 Rua da Vista Alegre 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49896 40,90608 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49896 40,90628 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49896 40,90647 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49896 40,90674 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49895 40,90702 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49884 40,90726 Rua de Arrifana 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49836 40,90761 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,4981 40,90775 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,4978 40,90783 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49749 40,90791 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49719 40,90798 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49688 40,90806 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49658 40,90813 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49628 40,90821 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,49597 40,90828 Avenida da Buciqueira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0084 -8,48742 40,89375 Rua Santa Cruz 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,49017 40,89486 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0086 -8,4899 40,89489 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0086 -8,4895 40,89489 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0086 -8,48911 40,89489 Rua da Quintã 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0086 -8,49031 40,89298 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,49018 40,89274 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,49002 40,8925 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,48986 40,89225 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,48961 40,89199 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,48954 40,89176 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0086 -8,4892 40,89167 Rua S. Francisco Xavier 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,49127 40,89279 Trav. Enedina Garcia 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,49119 40,89256 Trav. Enedina Garcia 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0086 -8,49109 40,89231 Trav. Enedina Garcia 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0090 -8,48407 40,89493 Rua Domingos José de Oliveira 2 Urbano fechado Mercúrio 250 Tipo 9 

SJM0095 -8,49294 40,89473 Rua Carreiro do Poço 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0095 -8,49314 40,89486 Rua Carreiro do Poço 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0095 -8,49313 40,89517 Rua Carreiro do Poço 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0095 -8,4929 40,89551 Rua Carreiro do Poço 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0095 -8,49301 40,89535 Rua Carreiro do Poço 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0095 -8,4931 40,89447 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0095 -8,49273 40,89482 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0095 -8,49251 40,895 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0095 -8,4923 40,89518 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0095 -8,49208 40,89537 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0095 -8,4918 40,89555 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0095 -8,49161 40,89572 Rua Padre António Maria Pinho 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0096 -8,50394 40,88982 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 9 

SJM0097 -8,4968 40,88742 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49653 40,88738 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49651 40,88718 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,4962 40,88691 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49584 40,88683 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49595 40,88692 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,4961 40,88706 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,4962 40,88715 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49586 40,88662 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49556 40,88637 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49556 40,88655 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49571 40,88675 Rua A do Orreiro 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49549 40,8869 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49562 40,88716 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49566 40,88742 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49596 40,88747 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49597 40,88768 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49629 40,88774 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49626 40,88794 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49657 40,88833 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49664 40,88805 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49639 40,88871 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49529 40,88711 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49528 40,88688 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49494 40,88681 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,4949 40,88655 Rua Santa Maria da Feira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0097 -8,49557 40,88557 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49574 40,88535 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49593 40,88513 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49598 40,88477 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49612 40,88446 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49615 40,88416 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49629 40,88377 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49651 40,8835 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49672 40,88327 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,497 40,88298 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49735 40,8828 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49784 40,88265 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49818 40,88256 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,4986 40,88251 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49909 40,88231 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49956 40,88226 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49951 40,88201 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49908 40,882 Av. de Casaldelo_viaduto 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49873 40,88182 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49836 40,88171 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49794 40,88163 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49752 40,88157 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49714 40,88152 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49674 40,88147 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49633 40,88141 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49592 40,88136 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49552 40,8813 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49511 40,88125 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49471 40,88119 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,4943 40,88114 Av. de Casaldelo_viaduto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,49985 40,88242 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50009 40,8826 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50032 40,88279 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50056 40,88299 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50084 40,88323 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50111 40,88346 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50137 40,88371 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,5016 40,88397 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50181 40,88424 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50194 40,88453 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50204 40,88484 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50216 40,88514 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50226 40,88544 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0097 -8,50237 40,88574 Av. de Casaldelo 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0100 -8,48814 40,90171 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48759 40,90153 Rua da Guiné 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48781 40,90142 Rua da Guiné 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48813 40,90125 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,4881 40,90094 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48797 40,90059 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48795 40,90031 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48798 40,90008 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0100 -8,48818 40,90192 Rua António Correia de Oliveira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0109 -8,49973 40,89664 Praça Barbezieux 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0109 -8,49948 40,89681 Praça Barbezieux 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0109 -8,49974 40,89637 Praça Barbezieux 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0109 -8,49975 40,89609 Praça Barbezieux 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0109 -8,49976 40,89582 Praça Barbezieux 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0109 -8,49976 40,89555 Praça Barbezieux 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0109 -8,50295 40,89427 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0109 -8,50252 40,89441 Av. de Casaldelo 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47671 40,89662 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47644 40,89676 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47585 40,89698 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47705 40,89645 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,4773 40,89633 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47768 40,89625 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47818 40,89599 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47854 40,89593 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47894 40,89585 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47933 40,89578 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47975 40,89571 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,48014 40,89564 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47788 40,89627 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47802 40,89647 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47818 40,89667 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47802 40,89681 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47771 40,8971 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,4773 40,89713 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47833 40,89687 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47848 40,89706 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47863 40,89725 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47878 40,89745 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47718 40,89734 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47686 40,89732 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47675 40,89753 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47643 40,89751 Trav. B da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47618 40,89689 ZI Travessas - Sul 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0114 -8,47603 40,89653 ZI Travessas - Sul 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0114 -8,47573 40,89666 ZI Travessas - Sul 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0115 -8,47908 40,89784 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0115 -8,47892 40,89764 Rua Manuel Pais Vieira Júnior 2 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0115 -8,4786 40,89775 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0115 -8,47826 40,89774 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,4936 40,90528 Rua da Indústria 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49394 40,90524 Rua da Indústria 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49424 40,90521 Rua da Indústria 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49458 40,90518 Rua da Indústria 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49495 40,90514 Rua da Indústria 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49367 40,90669 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,4936 40,90646 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49353 40,90625 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0119 -8,49346 40,90603 Rua Serpa Pinto 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47916 40,89055 Rua Sophia de Mello Breyner Andresen 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47869 40,89062 Rua Eugénio de Andrade 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47841 40,89046 Rua Eugénio de Andrade 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47811 40,89034 Rua Eugénio de Andrade 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47788 40,89042 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47787 40,89066 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47795 40,89097 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47822 40,89113 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47849 40,89122 Rua Sophia de Mello Breyner Andresen 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,4787 40,89101 Rua Sophia de Mello Breyner Andresen 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47892 40,89079 Rua Sophia de Mello Breyner Andresen 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,4793 40,89086 Rua Albano Martins 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47956 40,891 Rua Albano Martins 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47989 40,8912 Rua Albano Martins 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48023 40,89134 Rua Albano Martins 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48061 40,89123 Rua Albano Martins 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48273 40,89141 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48232 40,89121 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48192 40,89118 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48155 40,89128 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48129 40,89112 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48088 40,89111 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48069 40,89084 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48031 40,89079 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,48012 40,89051 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47975 40,89047 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47958 40,8902 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47939 40,89032 Rua Sophia de Mello Breyner Andresen 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,4793 40,89021 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 
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SJM0120 -8,47903 40,88988 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47865 40,88984 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47848 40,88957 Rua Jornal O Regional 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47816 40,88946 Rua Jornal O Regional 3 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,478 40,88968 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47794 40,88994 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0120 -8,47789 40,89016 Rua António Ramos Rosa 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0124 -8,47767 40,89816 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0124 -8,47778 40,89795 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0124 -8,47808 40,89797 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0124 -8,4774 40,89812 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0124 -8,47727 40,89833 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0124 -8,477 40,8983 Trav. A da Rua Manuel Pais Vieira 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48073 40,89553 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,4811 40,89546 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48144 40,89538 Rua das Travessas 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48157 40,89514 Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48153 40,89497 Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48147 40,89478 Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48079 40,89453 Trav. Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 9 

SJM0130 -8,48136 40,89444 Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48124 40,89423 Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0130 -8,48109 40,89402 Rua do Emigrante 1 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0000   Armazem 2 Especial Sódio 70 Tipo 1 

SJM0000   Armazem 2 Decorativa Mercúrio 80 Tipo 2 

SJM0000   Armazem 2 Tipo Jardim Sódio 100 Tipo 3 

SJM0000   Armazem 2 Urbano fechado Sódio 150 Tipo 4 

SJM0000   Armazem 2 Decorativa Sódio 150 Tipo 5 

SJM0000   Armazem 16 Rural fechada Sódio 70 Tipo 6 

SJM0000   Armazem 12 Urbano fechado Sódio 100 Tipo 7 

SJM0000   Armazem 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 8 

SJM0000   Armazem 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 9 

SJM0000   Armazem 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 10 

SJM0000   Armazem 4 Urbano fechado Sódio 250 Tipo 11 

 

 


